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第一章 运行程序的概述
 XE " 运行程序的概述" 
AUTOBASE 分为运行程序和编辑程序，各个程序可如 <图片 1-1> 一样相互联系起来运行。
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​​
<图片 1-1> AUTOBASE 全体程序的构成图
1.1 运行程序的类型
 XE "运行程序" 

 XE "RUNTIME" AUTOBASE 运行程序如 <图片1-2> 一样监控程序、通讯程序、网络服务器、网络客户、短信及留言管理器、行式打印管理器、监视器、运行程序、Web 服务器等相互联系起来运行。 
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<图片 1-2> AUTOBASE 运行程序的构成图
1.2 系统要求
使用 AUTOBASE 安装程序，必须有如 <表 1-1> 一样的系统。 
	组件
	要求

	主机
	IBM PC 兼容，奔腾四代容 1.8G 以上。

	操作系统 
	Microsoft Windows 2000/XP/Server2003 
或更高版本。

	主存储器
	512M 以上

	辅助存储器 
	200MB 以上

	显卡
	Windows 兼容 

	键盘 
	Windows 兼容 

	鼠标
	Windows 兼容 

	打印机
	Windows 兼容 (必要时)

	触摸屏 
	Windows 兼容 (必要时)

	其他
	覆盖板、照相机、数字化转换器、绘图仪等 (必要时) 


 <表 1-1> AUTOBASE 系统要求
<  本页以下是空白。>
<  本页以下是空白。>
第二章 监控程序
监控程序是 AUTOBASE 的主程序。它监视、控制自动化现场的状态并担任脚本运行、收集数据等功能。
 XE "运行监控程序" 

 XE "运行程序" 
2.1 监控程序的运行
在〈图片 2-1〉的 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择‘AUTOBASE 监控’( [image: image3.png]


 )，既可运行监控程序。
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<图片 2-1> AUTOBASE 窗口的示例
	2.1.1 用开始程序运行 XE " 用开始程序运行 " 
所有的编辑操作结束时，将监控程序和需要的程序安装在Windows 的开始程序，电脑每次启动时，既可运行监控程序。<图片2-2> 是一个把监控程序安装在 Windows 的开始程序后，电脑重新启动时，使监控程序立刻运行的示例。
2.2 全体图片及快捷键的概述 XE "全体图片的概述及快捷键的概述" 

 XE "全体图片的概述" 
2.2.1 全体图片的概述
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<图片2-2> 这是把监控程序安装在开始程序的示例


运行监控程序，就出现如 <图片 2-3> 一样的屏幕。 
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<图片 2-3> 监控程序屏幕的示例
2.2.1.1 显示程序名
显示程序名是 Windows 的固有功能，就可如〈图片 2-4〉一样在 Windows 屏幕上显示。  XE "TESTMODE"  
[image: image7.png][?] AutoBase M3 9.2.0 (Test Node) — [STARTUP.modx (100%)1 [C|BX]




 XE "TESTMODE<图片 2-4> 显示程序名
2.2.1.2 文本菜单 XE "文本菜单" 
在监控程序里如“文件、视图、设置”等菜单一样可用文本显示的部分称为文本菜单。 
选择‘文本菜单’的方法是先把鼠标的光标移至文本，然后按鼠标左键或键盘的‘ALT键’或‘F10键’，再用‘定向键’或‘ENTER键’选择您要的菜单。 
2.2.1.3 菜单按钮 XE "菜单按钮 " 
在监控程序屏幕中左右滚动条的下用文本显示的按钮称为‘菜单按钮’。

‘菜单按钮’会根据监控屏幕的类型和设置隐藏。
2.2.1.4 窗口内部领域
窗口内部领域是显示监控程序的内容，它会根据屏幕的类型、编辑方法等变动。
2.2.2 快捷键的概述 XE "快捷键" 
在监控程序中使用的快捷键如 <表 2-1> 一样。 
	快捷键
	功能

	ENTER
	选择功能及确认菜单等 

	ESC : 
	取消功能及转到以前菜单

	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (定向键)
	将窗口内部的位置向上（下、左、右）移动或菜单之间移动 

	ALT, F10 
	转到文本菜单

	CTRL+O 
	用户 LOGIN 

	SHIFT+F5  
	层叠 MDI 窗口的快捷键 

	CTRL+F4
	关闭现在选定的 MDI 窗口的快捷键 

	Windows 基本快捷
	Windows 基本功能快捷键的功能 

	其他
	PGUP、PGDN、HOME、END、-、+、其他 FUNCTION 键根据各个监控屏幕别用。


<表 2-1> 监控程序中的快捷键的概述
2.3 “视图”的文本菜单 XE "“视图”的文本菜单" 
选择监控程序中的“视图”菜单，就出现如 <图片 2-5> “视图”菜单的子菜单。 
“视图”菜单里有“图形模块、查看全体标记、模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出、字符串标记、查看已登记的组、警报、警报事件窗口、日志 、脚本、通讯程序、报表、需要控制、查看微细资料、一年的计划表、DB累计、航海地图”等子菜单。
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<图片 2-5> 选择“视图” 文本菜单的示例
2.3.1 使用“图形模块” XE "图形模块" 
“图形模块”是监控程序的主要功能。图形屏幕的构成可根据用户和现场构成呈现多样化的形态。
在“图形模块”屏幕上按‘菜单按钮’中的 [image: image9.png]


 按钮，可转到“图形模块”的首页——‘Startup.modx’屏幕。 
按 [image: image10.png]


 按钮，可回到以前的“图形模块”屏幕。
“图形模块”的‘菜单按钮’在‘文本菜单’中的“设置/其他设置”可设置使用与否。
“图形模块”的窗口有 Popup 和 MDI 两种，在 STUDIO 中设置。
	当鼠标对图形对象无响应时或在图形以外的空白处按鼠标右键，就出现如 <图片 2-6> 一样的‘上下文菜单’，便可放大或缩小图形屏幕。 
选择 <图片 2-6> 的‘打印’，可打印现在监控中的图形页面。 
“图形模块”的屏幕是用在 STUDIO 中制成的图片来操作。
STUDIO 的使用方法，请参考编辑程序的使用说明书及帮助。
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<图片 2-6> “图形模块”
的上下文菜单


2.3.1.1 与模拟有关的图形对象  XE "与模拟有关的图片图形对象" 
将鼠标的光标移动到与模拟有关的图形对象上，便会出现四角形，在四角形内按鼠标左键，菜单就转到在 STUDIO 设置的与模拟有关的屏幕，便可查看选择的模拟标记的详细信息。 
而且按鼠标右键，就可如 <图片 2-7> 一样把“视图”屏幕转到与模拟有关的上下文菜单。 
在 STUDIO 中不设置图形对象的鼠标响应，虽然鼠标移动到图形上，但是四角形不出现。
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 <图片 2-7> 与模拟有关的
图形对象的上下文菜单
1) 模拟四角形  XE "模拟四角形的图形对象" 
这是一种根据模拟标记的现在值显示四角形的大小的图形对象。
如 <图片 2-8> 一样的形态显示模拟标记的现在值。 
按照四角形上下的长短比率、最大值/最小值与现在值的比率，用设置的颜色从四角形下边到上边画四角形，这就是模拟四角形图形对象。

模拟四角形图形对象根据条形图的进行方向，可选择‘从下到上、从上到下、从左到右、从右到左’。在 STUDIO 中，可以设置模拟四角形图形对象的四角形大小、颜色、显示位置、模拟输入标记、鼠标响应、条形图的进行方向等。
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<图片 2-8> 模拟四角形图形对象图片的显示方法
(条形图的进行方向 ：从下到上)
2) 模拟文本 XE "模拟文本图形对象" 
模拟文本是一种如 <图片 2-9> 示例一样把模拟现在值用数值显示的图形对象。 
在 STUDIO 中可设置模拟文本图形对象的字体、文本颜色、背景颜色、标记名、文本大小、显示值等。
模拟文本图形对象的显示值可选择现在值或累计值。
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<图片 2-9> 模拟文本图形对象的示例
3) 模拟元  XE "模拟元的图形对象" 
模拟元是一种将模拟现在值如 <图片 2-10> 一样用网格显示的图形对象。 

在 STUDIO 中设置模拟元图形对象的模拟标记、元的大小等。

[image: image15.png]



<图片 2-10> 模拟元图形对象的示例
模拟元图形对象的显示方法是如 <图片 2-11> 一样，把现在值显示在扇形的最大值和最小值之间的设定地点上。
模拟元图形对象的原理和形状跟体重表、压力表、电流表、电压表差不多。
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<图片 2-11> 模拟元图形对象的显示原理
4) 模拟状态  XE "模拟状态图形对象" 
模拟状态图形对象是一种根据模拟输入标记的现在值显示特定图片、动画等的图形对象。
设置为模拟状态图形对象的值类型如下。 
	(1)  0 bit 在 ON 时
	(12)  B bit 在 ON 时
	(23)  6 bit 在 OFF 时
	(34)  High 以上时

	(2)  1 bit 在 ON 时
	(13)  C bit 在 ON 时
	(24)  7 bit 在 OFF 时
	(35)  Low 以上时

	(3)  2 bit 在 ON 时
	(14)  D bit 在 ON 时
	(25)  8 bit 在 OFF 时
	(36)  LoLo 以上时

	(4)  3 bit 在 ON 时
	(15)  E bit 在 ON 时
	(26)  9 bit 在 OFF 时
	(37)  HiHi 以下时

	(5)  4 bit 在 ON 时
	(16)  F bit 在 ON 时
	(27)  A bit 在 OFF 时
	(38)  High 以下时

	(6)  5 bit 在 ON 时
	(17)  0 bit 在 OFF 时
	(28)  B bit 在 OFF 时
	(39)  Low 以下时

	(7)  6 bit 在 ON 时
	(18)  1 bit 在 OFF 时
	(29)  C bit 在 OFF 时
	(40)  LoLo 以下时

	(8)  7 bit 在 ON 时
	(19)  2 bit 在 OFF 时
	(30)  D bit 在 OFF 时
	(41)  平时 

	(9)  8 bit 在 ON 时
	(20)  3 bit 在 OFF 时
	(31)  E bit 在 OFF 时
	

	(10)  9 bit 在 ON 时
	(21)  4 bit 在 OFF 时
	(32)  F bit 在 OFF 时
	

	(11)  A bit 在 ON 时
	(22)  5 bit 在 OFF 时
	(33)  HiHi 以上时
	


在 STUDIO 中如 <图片 2-12> 一样设置模拟状态图形对象时，模拟状态图形对象显示在监控程序的形状是以下五种之一。
(1) 模拟的现在值 HiHi 以上时，红色的图片。
(2) 模拟的现在值 High 以上时，黄色的图片。
(3) 模拟的现在值 Low 以下时，绿色的图片。  
(4) 模拟的现在值 LoLo 以下时，蓝色的图片。
(5) 除四种情况以外，都是白色图片。
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<图片 2-12> 模拟状态图形对象的设置示例
5) 模拟旋转  XE "模拟旋转图形对象" 
模拟旋转是一种把模拟的现在值显示为旋转图片的旋转角的图形对象。
在 STUDIO 中设置模拟旋转图形对象的模拟输入标记、旋转图片、旋转角度、旋转方向、背景、背景颜色、鼠标响应与否等。
模拟旋转图形对象的旋转图片有默认图片和用户自己制成的图片。

旋转图片的制成方法，请参考编辑程序的使用说明书。
<图片 2-13> 是模拟旋转图形对象的示例， <图片 2-14> 是模拟旋转图形对象的显示原理。
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<图片 2-13> 模拟旋转图形对象的示例
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<图片 2-14> 模拟旋转图形对象的显示原理
2.3.1.2 与数字有关的图形对象  XE "与数字有关的图片标记" 
与数字有关的图形对象是根据数字标记的‘ON’、‘OFF’状态显示动画或位图图片的，有数字动画、 数字圆、数字四角形、数字文本对象。 
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<图片 2-15> 选择与数字有关的图形对象的示例
将鼠标移动到与数字有关的图形对象上，便会出现四角形，在四角形内按鼠标左键，菜单就转到在STUDIO 中设置的与数字有关的屏幕，便可查看选择的数字标记的详细信息。 
	在与数字有关的图形对象上按鼠标的右键，就可如 <图片 2-16> 一样把“视图”屏幕转到上下文菜单。 
在 STUDIO 中不设置图形对象的鼠标响应，虽然鼠标移动到图形上，但是四角形不出现。 
<图片 2-17> 是在与数字有关的图形对象上选择“更改数字输入值”时出现的‘确认输出操作’的对话框。 
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<图片 2-17>“更改数字输入值”的对话框 XE "数字输出操作" 
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<图片 2-16> 与数字有关的
图形对象的上下文菜单


1) 数字动画  XE "数字动画图形对象" 
〈图片 2-18〉是显示数字动画图形对象的，数字的现在值在‘ON’时设置图片或动画，在‘OFF’时也设置图片或动画，它是在图形屏幕为了一目了眼地看到数字输入值的状态而显示的图形对象。
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<图片 2-18> 数字动画图形对象的示例
如 <图片 2-18> 示例一样设置时，设置的数字输入标记的状态在‘ON’时，在图形屏幕显示[image: image24.jpg]


图片或动画，在‘OFF’时，在图形屏幕显示[image: image25.jpg]


图片或动画。
在 STUDIO 中可设置数字动画的数字标记、图片或动画的类型、显示图片的位置等。
<图片 2-19> 是显示动画的显示原理。根据一定的时间间隔（1/18秒以上）把4张图片轮流地显示在屏幕上，用户觉得图片在动，以这样的原理把几张的图片制成为一个文件，这就是动画文件。 
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<图片 2-19> 动画的显示原理
※ 创建动画文件的方法，请参考编辑程序的使用说明书。 XE "动画编辑器" 
2) 数字圆  XE "数字圆图形对象" 
是一种根据数字输入标记的状态把在 STUDIO 设置的圆的大小、颜色等显示在图形屏幕的图形对象。<图片 2-20> 是数字圆图形对象的示例。
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<图片 2-20> 数字圆图形对象的示例
3) 数字四角形  XE " 数字四角形标记" 
这是一种显示在 STUDIO 中设置的四角形的大小及颜色的图形对象，<图片 2-21> 是把数字四角形对象显示在图形屏幕的示例。 
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<图片 2-21> 数字四角形图形对象的示例。 
4) 数字文本  XE "数字文本标记" 
是一种如 <图片 2-22> 一样把现在值用文本显示在图形监控屏幕的图形对象。
将显示在屏幕的文本大小、字体、颜色、背景颜色、对象的位置、数字输入标记等可在 STUDIO 中设置。显示为数字文本对象的文本是以在数字标记属性中设定的 ‘ON’, ‘OFF’ 或 ‘START’, ‘STOP’ 等六个字以内的文本来显示的。（请参考‘标记设置’。）
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<图片 2-22> 数字文本图形对象的示例
2.3.1.3 与按钮有关的图形对象 XE "与按钮有关的图形对象" 
与按钮有关的图形对象担任把监控屏幕改成设定的图片模块及运行脚本、数字组输出等功能。 
与按钮有关的图形对象有‘选择模块按钮、隐藏模块按钮、脚本运行按钮、数字输出按钮’四种。
‘隐藏模块按钮’是鼠标的光标在按钮上边时，就出现小的四角形，这是按钮被选择的意思。
在这状态下，按鼠标左键，监控屏幕就转到指定的图片模块。
除‘隐藏模块按钮’以外，别的按钮都在按钮上边按鼠标的左键，就使指定的内容或功能运行。
1) 选择模块按钮 XE "选择模块按钮" 
不能用一张图片来显示全体流程时，需要画几张图片来换图形屏幕，并监控自动化现场时，可用‘选择模块按钮’、‘隐藏模块按钮’、‘脚本运行按钮’等移动图片模块。 
‘选择模块按钮’是如 <图片 2-23> 一样以同样的形状显示，选择‘选择模块按钮’，就可把图形监控屏幕改成在 STUDIO 中设定的图片模块。
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<图片 2-23>‘选择模块按钮’的示例
2) 隐藏模块按钮 XE "隐藏模块按钮" 
它有跟‘选择模块按钮’一样的功能。
在图形监控屏幕上不显示按钮，鼠标的光标移动到在 STUDIO 中设定的‘隐藏模块按钮’上时，就出现四角形，这是模块被选择的意思。
<图片 2-24> 是选择‘隐藏模块按钮’的示例。 
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<图片 2-24> 选择‘隐藏模块按钮’的屏幕
3) 脚本运行按钮 XE "程序操作按钮" 
是一种把如 <图片 2-25> 一样的按钮显示在图形屏幕上，就运行操作程序及其他脚本的按钮。

按钮的大小、颜色、位置、按钮上的文本等可在 STUDIO 中设置。
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<图片 2-25> ‘脚本运行按钮’的示例
4) 数字输出按钮  XE "数字输出按钮" 
‘数字输入按钮’的形状跟‘脚本运行按钮’一样。
选择按钮时，能输出到在 STUDIO 中设置的数字输出标记的按钮。 
‘数字输出按钮’的大小、颜色、位置、按钮上的文本等可用在 STUDIO 中设置的值来显示。
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<图片 2-26>‘数字输出按钮’的示例
<图片 2-26> 是一个‘数字输出按钮’的示例，按这个按钮，就出现如 <图片 2-27> 一样的确认输出的对话框。 
用‘数字输出按钮’能设置1~32767个数字输出标记。
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<图片 2-27> ‘数字输出按钮’的确认对话框

2.3.1.4 字符串标记  XE "图片文件图形对象" 

 XE "位图" 
字符串标记是一种把设定的字符串显示在图形监控屏幕的图形对象。

字符串标记名、文本颜色、背景颜色、字体、鼠标响应与否等可在 STUDIO 中设置。

设置使字符串标记图形对象对鼠标响应，就可以在如 <图片 2-28> 一样的对话框以手动方法修改要显示在屏幕上的文章。 
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<图片 2-28> 字符串标记里的“更改字符串”对话框
2.3.1.5 图形模块  XE "图形模块图形对象" 

 XE "位图" 
图形模块图形对象把制成的模块文件用来为图形对象，便为把几个图形屏幕显示在一个屏幕上并监控使用。
<图片 2-29> 是一个由图形模块图形对象6个和‘选择模块按钮’等构成图形监控屏幕的示例。 
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<图片 2-29> 由图形模块图形对象构成监控屏幕的示例
2.3.1.6 警报窗口  XE "警报窗口图形对象" 
这是把在 STUDIO 中设置的警报类型显示在监控屏幕的窗口。

显示在警报屏幕的警报类型是在 STUDIO 中的“设置警报优先权”菜单中把屏幕警报类型设置为‘在发生警报期间内’、‘到用户确认时’的警报。

警报窗口的固有名、显示字体的大小、 警报排序方法等可在 STUDIO 中设置。 
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<图片 2-30> 由警报窗口图形对象构成监控屏幕的示例
	<图片 2-30> 是在工具栏窗口由警报窗口和警报消息操作脚本等构成监控屏幕的示例，<图片 2-31> 是警报窗口的上下文菜单（鼠标的右键）。

显示在警报窗口的警报消息的确认及删除是如 <图片 2-31> 一样可在警报窗口的上下文菜单中可选择“警报检查”等菜单或制成与警报有关的脚本（AlarmListConfirm 等函数）后操作。
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<图片 2-31> 警报窗口的
上下文菜单


2.3.1.7 多图表  XE "多图表图形对象" 
多图表是一种把由模拟及数字现在值设定的在毫秒期间的变化状况，用如 <图片 2-32> 图表显示的图形对象。 

多图表的模拟及数字的标记、线条颜色、线条粗细、显示数值、 数据范围、字体、颜色、类名、查看范围、收集周期等可在 STUDIO 中设置。 
在监控屏幕上的多图表图形对象标记属性的显示部分上按鼠标左键，就可把设定的标记设置为显示或不显示在多图表屏幕上。
而且在多图表资料的显示部分上按鼠标左键后移动鼠标，就可查看移动领域内的最大/最小/平均值等。
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<图片 2-32> 由多图表图形对象构成监控屏幕的示例
2.3.1.8 多倾向  XE "多倾向图形对象" 
多倾向图形对象是一种把模拟输入值（平均/最大/最小/累计/差异值等）或数字操作状态如 <图片 2-33> 图表一样把在设定的分、时间、日、月期间内变化的状态用图表显示的图形对象。 
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<图片 2-33> 由多倾向图形对象构成监控屏幕的示例
多倾向的模拟及数字的标记、线条颜色、线条粗细、显示数值、 时间范围、字体、颜色、图表名等可在 STUDIO 中设置。 
在监控屏幕上的多倾向图形对象资料的显示部分外按鼠标左键，就出现如 <图片 2-34> 一样的设置对话框。

在 <图片 2-33> 设置对话框中可设置倾向的长度、图表的开始时间等。
而且在多倾向资料的显示部分上按鼠标右键后移动，资料时间随着鼠标移动程度移动，按鼠标左键后移动鼠标，可查看移动领域内的最大/最小/平均值等。
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<图片 2-34> 监控程序中的“多倾向”的设置对话框
在 <图片 2-34> 的多倾向的设置对话框中选择“每个图表使用固有范围”后，在多倾向最大/最小值的显示部分上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-35> 一样的能调节多倾向图表范围的对话框。
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<图片 2-35> 监控程序中的“设置多倾向图表范围”对话框
而且在各个多倾向的标记名、最大值、最小值、现在值、资料值的位置按鼠标左键，就可显示或不显示选择的标记图表，按鼠标右键，就可把选择的标记更改为标准标记。
2.3.1.9 需要控制窗口 

“需要控制”窗口是一种为了把电力控制的控制状况用图表显示的对象，它可用来为分析15分钟内的电力变化及电力量。

用来为输入电力的标记、显示预测电力的标记、目标电力的标记、断路控制、控制时间、字体、背景颜色等可在 STUDIO 中设置。

<图片 2-36> 是需要控制图形对象的示例，<图片 2-37> 是对需要控制的显示原理解释。 
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<图片 2-36> 需要控制窗口图形对象的示例
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<图片 2-37> 需要控制窗口图形对象的显示原理
2.3.1.10 微细资料窗口 

“微细资料”窗口是一种隔 1~60,000 mSec 收集设置的模拟及数字的标记后如 <图片 2-38> 一样显示的图形对象，使用的资料格式为 MDB。
位于“微细资料”窗口上边的窗口显示收集的所有数据，位于下边的窗口显示在上边的窗口选择的领域的资料值。
在位于上边的窗口按鼠标左键并移动后可选择要显示在下边的领域。

“微细资料”窗口的资料标记、资料间隔、收集条件、显示字体、显示颜色等可在 STUDIO 中设置。
而且选择显示在“微细资料”窗口里的资料及时间轴等的显示方法设置也可在 STUDIO 中设置把像 MilliDataSetFile、MilliDataSetTimeType 一样的脚本制成后可设置。
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<图片 2-38> “微细资料”窗口图形对象的示例
2.3.1.11 窗口控制
窗口控制是在窗口使用的列表框、组合框、编辑框、单选按钮、复选框等，它是一种构成图形监控屏幕的图形对象。
	1) 列表框 XE "列表框" 
是一种把如 <图片 2-39> 一样的列表显示在图形屏幕的对象。
列表的数据、关联标记、字体、显示格式等在 STUDIO中设置。

	[image: image46.png]



<图片 2-39> 列表框
图形对象的示例

	2) 组合框 XE "组合框" 
是一种把如 <图片 2-40> 一样的组合框显示在图形屏幕的对象。 

组合框的数据、关联标记、字体、显示格式等在 STUDIO 中设置。
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<图片 2-40> 组合框
图形对象的示例

	3) 编辑框 XE "编辑框" 
是一种把如 <图片 2-41> 一样的文本编辑框显示在图形屏幕的对象。 
编辑框的关联标记、字体等在 STUDIO 中设置。
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<图片 2-41> 编辑框
图形对象的示例

	4) 单选按钮 XE "单选按钮" 
是一种把如 <图片 2-42> 一样的单选按钮显示在图形屏幕的对象。 

单选按钮的数据、关联标记、字体等在 STUDIO 中设置。
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  <图片 2-42> 单选按钮
图形对象的示例

	5) 复选框 XE "复选框" 
是一种把如 <图片 2-43> 一样的复选框显示在图形屏幕的对象。 
复选框的数据、关联标记、字体等在 STUDIO 中设置。
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<图片 2-43> 复选框
图形对象的示例


2.3.1.12 数据库
数据库是一种把 Access(MDB 格式)、SQL Server、Oracle 等数据库资料以如 <图片 2-44> 格式显示的图形对象。 

数据库对象的数据库类型、字体、使用颜色等在 STUDIO 设置。
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<图片 2-44> 数据库图形对象的示例
<图片 2-45> 是设置数据库对象的对话框，在此可设置要显示的列名、重命名、开始的位置、显示与否等。

在数据库对象上按鼠标右键，就可选择“设置数据库”的对话框。
[image: image52.png]BRESIEEA

I RESIEE





<图片 2-45> “设置数据库列”的对话框
2.3.1.13 实时测试图表
实时测试图表是一种如 <图片 2-46> 一样在设定的时间内把特定的标记现在值的变化状况显示为图表的图形对象。 
在 <图片 2-46> 上，用圆形的点标志的图表显示标准标记值。 
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<图片 2-46> 实时测试图表的示例
‘标准标记值’是用来确认在特定操作时输入温度、压力等变化的标准值后‘实际值’接近于‘标准值’的程度的。实时测试图表的标准标记、实际标记、颜色、字体、使用颜色等在 STUDIO 中设置。
2.3.1.14 XY 图表
XY 图表是为了把在设定的时间内特定的两双标记现在值变化状况观察的图表，如〈图片 2-47〉一样用图表显示的。
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<图片 2-47> XY 图表的示例
XY 图表可查看 1~10,000个，数据收集间隔为1~60,000 mSec，成员个数、收集间隔、图表成员、颜色、字体等在 STUDIO 中设置。
2.3.1.15 数据库倾向
数据库倾向是以如 <图片 2-48> 一样的格式把保存的资料显示在数据库的图形对象。 
数据库倾向的数据类型、表名、资料的时间格式、列、与列有关的模拟/数字标记、线条颜色、线粗细、 显示数值、时间范围、字体、颜色、图表名等在 STUDIO 中设置。
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<图片 2-48> 由数据库倾向图形对象构成监控屏幕的示例
在监控屏幕上的数据库倾向图形对象资料的显示部分外按鼠标左键，就出现如 <图片 2-49> 一样的设置对话框。 
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<图片 2-49> 在监控程序中数据库倾向的设置对话框

在〈图片 2-49〉的“设置数据库倾向”对话框中选择“每个图表使用固有范围”后， 在数据库倾向最大/最小值的显示部分上按鼠标右键，就可调节数据库倾向图表的范围。
而且在各个数据库倾向的标记名、最大值、最小值、现在值、资料值的位置按鼠标右键，就可显示或不显示选择的标记图表，按鼠标右键，就可把选择的标记更改为标准标记。 

2.3.1.16 显示变化值
‘显示变化值’图形对象是一种把模拟输入现在值和数字输入状态已更改的标记显示在监控屏幕的。

‘显示变化值’图形对象的‘显示变化值’目录数（1~100个）、字体颜色、背景颜色、字体、类名、扩展功能等可在 STUDIO 中设置。
2.3.1.17 图片 XE "图片图形对象" 

 XE "位图" 
图片是一种显示位图图片的图形对象，一般不使用背景图片而使用小的图片。
<图片 2-50> 是把位图图片文件插入在背景图片上而构成图形屏幕的示例。 
图片可用扩展功能进行与标记连接及图片的移动、缩小、放大等的操作。
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<图片 2-50> 这是把图片图形插入在背景图片上的示例
2.3.1.18 动画  XE "动画图形对象" 
动画是把动画图片显示在图形屏幕的对象。在 STUDIO 中设置动画类型、位置等。

 <图片 2-51> 上边的图片是把动画对象插入在图形监控屏幕的示例，下边的图片是把动画图片文件一个一个显示的示例。

 XE "时间间隔" 
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<图片 2-51> 插入动画的示例
就是说 <图片 2-51> 上边的图片是把下边的五张图片按一定的时间间隔（在动画编辑器或扩展功能脚本设置）换图片并显示， 使图片像在动一样显示。动画用扩展功能进行与标记连接及动画的速度、移动、缩小、放大等操作。
2.3.1.19 一行文本  XE "一行文本图形对象" 
是一种把如 <图片 2-52> 示例一样的文本显示在图形屏幕的对象。

文本类型、大小、颜色、位置等在 studio 中设置。
文本图形对象有‘一行文本’和‘文本’两个，可用扩展功能换文本的大小、字体、位置等。
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<图片 2-52> 一行文本图形对象的示例
2.3.1.20 四角形 XE "四角形图形对象" 
是一种把四角形或按钮样子显示在监控屏幕的对象。在 studio 中设置四角形的大小、线条的粗细、四角形的形态（一般/按钮）、位置、扩展功能等。  
<图片 2-53> 是根据设置制成的四角形图形对象的示例。 
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<图片 2-53> 根据设置制成的四角形图形对象的示例
2.3.1.21 椭圆 XE "椭圆图形对象" 
是一种把如 <图片 2-54> 那样椭圆显示在图形屏幕的对象。

在 studio 中设置椭圆的大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。  

椭圆图形对象用扩展功能进行与标记连接及移动、缩小、放大等的操作。
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<图片 2-54> 根据设置制成的椭圆图形对象的示例


2.3.1.22 直线 XE "直线图形对象" 
是一种把如 <图片 2-55> 那样直线显示在图形屏幕的对象。

在 studio 中设置直线的长短、线条的粗细、位置、扩展功能等。  

直线图形对象用扩展功能进行与标记连接及移动、缩小、放大等的操作。
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<图片 2-55> 根据设置制成的直线图形对象的示例
2.3.1.23 多边形 XE "多边形图形对象" 
是一种把如 <图片 2-55> 那样多边形显示在图形屏幕的对象。

在 studio 中设置多边形的样子、大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。  

多边形图形对象用扩展功能进行移动、缩小、放大等的操作。
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<图片 2-56> 根据设置制成的多边形图形对象的示例


2.3.1.24 圆角四角形 XE "圆角四角形图形对象" 
是一种把圆角四角形显示在图形屏幕的对象。

在 studio 中设置圆角四角形的样子、大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。  

圆角四角形的样子及使用方法跟四角形一样，但圆角四角形的边框跟四角形的边框不一样，是圆的。
2.3.1.25 曲线 XE "曲线图形对象" 
是一种把曲线显示在图形屏幕的对象。

在 studio 中设置曲线的样子、大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。  

2.3.1.26 时钟 XE "时钟图形对象" 
是一种把现在时间显示在图形屏幕的对象，有模拟和数字的两种显示形态。

在 studio 中设置时钟的大小、位置、颜色等。  

<图片 2-57> 是把模拟及数字时钟显示在监控屏幕的示例。
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<图片 2-57> 时钟图形对象的示例
2.3.1.27 日期 XE "日期图形对象" 
是一种把现在日期显示在图形屏幕的对象，在 studio 中设置日期的位置、颜色等。  
<图片 2-58> 是把日期显示在监控屏幕的示例，显示星期的方法是可选择‘不显示’、‘汉文’、‘英文’，显示日期的方法也是选择‘年/月/日’和‘年-月-日’方式。
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<图片 2-58> 日期图形对象的示例
2.3.1.28 背景图片 XE "背景图片图形对象" 
是一种把位图图片用来为图形模块屏幕背景的对象，‘设置背景图片’是像别的图形对象一样在 studio 中设置。  
2.3.1.29 背景颜色 XE "背景颜色图形对象" 
是一种设定图形屏幕的背景颜色的对象。按钮、与模拟有关的图形对象、与数字有关的图形对象、显示背景图片等以外的领域是以在 studio 中设置的背景颜色来填充的。 
2.3.1.30 组 XE "组图形对象" 
与模拟及数字有关的图形对象和图片、四角形、椭圆、直线等结成为一个图形对象，这就是一种‘组’。‘组’在 STUDIO 中有效，在图形监控中，这些图形对象相互独立而单独操纵。
2.3.1.31 图形对象的扩展功能 XE "图形对象的扩展功能 "  XE "脚本" 
大部分的图形对象都具有扩展功能，可把大小、位置、鼠标响应、查看、颜色等制成为脚本后使用。 

扩展功能的脚本的制作方法，请参考编辑程序的使用说明书。
2.3.2 查看全体标记  XE "查看全体标记" 
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<图片 2-59> 查看全体标记的屏幕
在文本菜单选择“视图/ 查看全体标记”，就出现如〈图片 2-59〉“查看全体标记”的屏幕。 “查看全体标记”可监视及控制模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出、字符串标记、组标记等所有标记值和设置状态等。
如 <图片 2-59> 的示例一样，“查看全体标记”的左边有对组的树形，右边显示属于各组的标记名、描述、现在值、设置状态等。  
	选择“查看全体标记”的第一个树形（Local）后，按鼠标右键，出现如〈图片 5-60〉一样的上下文菜单，在此选择“设置查看全体标记”，就出现如〈图片 2-61〉一样的设置对话框。 
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<图片 2-60> “查看全体标记”的第一个树形的上下文菜单
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<图片 2-61> “设置查看全体标记”的对话框
	在〈图片 2-61〉 选择“将所有标记显示在第一个树形”，

就把所有组的标记显示在第一个树形。
在“查看全体标记”的标记列表上按鼠标右键，就可用如〈图片 2-62〉一样显示的上下文菜单或在屏幕下边的菜单按钮操作来对各标记进行详细监控、设置等。

在标记列表上双击鼠标左键，就转到对各标记的详细监控屏幕上。
选择“查看全体标记”列表上下文菜单的“详细查看”或菜单按钮的 [image: image69.png]PR [Ent]



 按钮，就转到对各标记的详细监控的屏幕。

如果选择“查看全体标记”列表的快捷菜单的“模拟输入”、“模拟输出”、“数字输入”、“数字输出”、“字符串标记”，就可选择 2.3.3 ~ 2.3.7 的‘按标记类型监控屏幕’。
“查看全体标记”列表的其他上下文菜单及菜单按钮的使用方法跟模拟、数字、字符串监控屏幕的使用方法一样。
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    <图片 2-62>“查看全体标记”列表的上下文菜单 


2.3.3 模拟输入  XE "模拟输入" 
在文本菜单选择“视图/模拟输入”，就出现如〈图片 2-63〉一样的视图“模拟输入”的屏幕。
视图“模拟输入”的屏幕可显示所有模拟输入标记的标记、描述、现在值、设置状态等，可修改标记内容的屏幕。

在菜单按钮的 [image: image71.png]PR [Ent]



 按钮、上下文菜单的“模拟输入”中的“详细”或在选择的标记上双击鼠标左键，可转到“详细查看模拟输入”的屏幕。“详细查看模拟输入”在 2.3.3.1 中描述。 
选择菜单按钮的 [image: image72.png]


 按钮或上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向”~ “诊断30天的模拟倾向”就转到“诊断模拟倾向”的屏幕。“诊断模拟倾向”在 2.3.3.1 中描述。 
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<图片 2-63> 视图“模拟输入”的屏幕
选择菜单按钮的 [image: image74.png]751



 按钮或上下文菜单的“按‘1分钟’的单位查看模拟资料”~“按‘一个月’的单位查看模拟资料”可转到“查看模拟资料”的屏幕。“查看模拟资料”在 2.3.3.3 中描述。 
菜单按钮的 [image: image75.png]


、[image: image76.png]


、 [image: image77.png]BRrIFe]



 按钮是一种设置是否使用选择的模拟输入标记的警报、资料、标记的按钮。 
	在视图“模拟输入”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-64> 一样的上下文菜单。 

选择菜单按钮的 [image: image78.png]


 按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，就可在如 <图片 2-65> 一样的对话框中修改模拟输入标记属性。
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<图片 2-64> 视图“模拟输入”
屏幕的上下文菜单
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<图片 2-65> 更改模拟输入标记属性的对话框
选择菜单按钮的 [image: image81.png]R



 按钮，就可在如 <图片 2-66> 一样的对话框中修改 HiHi, High, Low, LoLo 警报等级。
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<图片 2-66> 设置模拟警报等级的对话框
在视图“模拟输入”屏幕上选择上下文菜单的“更改模拟设置值”，就可在如 <图片 2-67> 的对话框中更改模拟设置值。 

标记属性为内存标记或设置 AO SV 成员的标记能更改模拟设置值。 
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<图片 2-67> 更改模拟设置值的对话框
选择上下文菜单的“模拟手动输入’”，在如 <图片 2-66> 一样的对话框中设置模拟手动输入。
“模拟手动输入”功能是可把特定的标记现在值固定为任意值。
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<图片 2-68> “模拟手动输入”的对话框
选择上下文菜单的“标记名/位置”，然后在如 <图片 2-69> 一样的对话框中输入要查找的标记名或顺序号码，就可以找到所需的标记。 

视图“模拟输入”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等可在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
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<图片 2-69> “查找标记名/位置”的对话框
2.3.3.1 详细查看模拟输入  XE "详细查看模拟输入" 
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<图片 2-70> 视图“详细查看模拟输入”的屏幕
“详细查看模拟输入”是如 <图片 2-70> 一样显示模拟输入现在值的实时诊断倾向和设置值等。 

	可在视图中的“模拟输入”的屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、与模拟有关的图形对象和脚本等转到“详细查看模拟输入”。
在“详细查看模拟输入”的屏幕按鼠标右键，就出现如〈图片 2-71〉一样的上下文菜单。 
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  <图片 2-71>“详细查看模拟输入”屏幕的上下文菜单


选择菜单按钮的 [image: image88.png]% [F3]



 按钮或上下文菜单的“设置详细地显示模拟输入”，就出现如 <图片 2-72> 一样的“设置详细地显示模拟输入”对话框。 
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<图片 2-72> “设置详细地显示模拟输入”的对话框
选择菜单按钮的 [image: image90.png]


、[image: image91.png]


、[image: image92.png]


、[image: image93.png]


、[image: image94.png]


、[image: image95.png]30K [F12]



 按钮或上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向”~ “诊断30天的模拟倾向”，就可转到“诊断模拟倾向”的屏幕。
“诊断模拟倾向”在 2.3.3.2 中描述。
选择上下文菜单的“模拟按分钟单位查看资料”~ “模拟按月单位查看资料”，就可转到“查看模拟资料”的屏幕。“查看模拟资料”在 2.3.3.3 中描述。
选择上下文菜单的“输出”，就可更改模拟设置值。

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。
选择上下文菜单的“模拟手动输入”，就可把模拟现在值固定为任意值。

在“详细查看模拟输入”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看模拟输入的上一个标记和下一个标记。 
“详细查看模拟输入”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
2.3.3.2 诊断模拟倾向  XE "诊断模拟倾向" 
是查看模拟输入值的变化，有诊断1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、30天的倾向。倾向诊断用保存的按一分钟单位的资料如 <图片 2-73> 一样显示模拟输入值的变化。 
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<图片 2-73> “诊断模拟倾向”的屏幕
	可以在视图“模拟输入”的屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、“详细查看模拟”、“查看模拟资料”、与模拟有关的图形对象和脚本等转到“诊断模拟倾向”。

在“诊断模拟倾向”的屏幕按鼠标右键，就出现如〈图片 2-74〉一样的上下文菜单。 

选择“诊断模拟倾向”菜单按钮的 [image: image97.png]FH[F2]



 按钮，就可把“诊断倾向的资料”以平均→最小→最大→累计→全体顺序来查看。
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 <图片 2-74> “诊断模拟倾向”
屏幕的上下文菜单 


选择菜单按钮的 [image: image99.png]% [F3]



 、 [image: image100.png]


 按钮或“设置诊断模拟倾向”，就在如 <图片 2-75> 一样的“设置诊断倾向”的对话框设置“诊断倾向 最大/最小值”、 “读资料的间隔”、“查看方法”、“查看资料开始时间”等。 
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<图片 2-75> “设置诊断模拟倾向”的对话框
选择菜单按钮的 [image: image102.png]BREE [F12]



 按钮，就可修改查看资料的开始时间。

诊断模拟倾向的现在值用菜单按钮的 [image: image103.png]


 、 [image: image104.png]B [End]



 键查看现在值。 

选择菜单按钮的 [image: image105.png]


 、 [image: image106.png]BHE 4]



 或 [image: image107.png]11/10 10:00



 、[image: image108.png]11/10 11:00



 按钮，就可查看资料的开始时间按1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、30天的单位减少或增加。

选择“诊断模拟倾向”屏幕中上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向”~ “诊断30天的模拟倾向”，就可更改“诊断模拟倾向”的时间。 
选择上下文菜单的“模拟按分钟查看资料”~“模拟按月查看资料”就可转到“查看模拟资料”的屏幕。 “查看模拟资料”在 2.3.3.3 中描述。 

选择上下文菜单的“输出”，就可更改模拟设置值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。

选择上下文菜单的“模拟手动输入”，就可把模拟现在值固定为任意值。

在“诊断模拟倾向”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可查看对模拟输入的上一个标记、下一个标记的倾向。 “诊断模拟倾向”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。

“诊断模拟多倾向”的意思是用脚本函数查看对几个模拟标记的倾向诊断。

在 STUDIO 中对‘脚本运行按钮’如下列的示例一样制成脚本，就转到“诊断模拟多倾向”的屏幕。
@MultiRegister("PTE-AHU1", 127, 2);

@MultiRegister("PTE-AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1);

@MultiRegister("PHE-AHU1", 0, 3);

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255));

@MultiTrend(1);

文章描述 : 以 PTE-AHU1、PTE-AHU2、PHE-AHU1 3个标记和白色的背景打开“诊断1小时的模拟倾向”（同时打开3个）的监控屏幕。（参考编辑程序的使用说明书）
2.3.3.3 查看模拟资料  XE "查看模拟资料" 
“查看模拟资料”是如 <图片 2-76> 一样按1分钟（1小时/1天/1周/1个月）单位的资料用数字、报表等查看的菜单。 可以在视图“模拟输入”屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、“诊断模拟倾向”、与模拟有关的图形对象和脚本等转到“查看模拟资料”。
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<图片 2-76> “查看模拟资料”的屏幕
	在“查看模拟资料”屏幕上按鼠标右键，就出现如 〈图片 2-77〉一样的上下文菜单。 

选择“查看模拟资料”菜单按钮的 [image: image110.png]EHEE2]



 按钮，就可把诊断倾向的资料以平均→最小→最大→累计→全体顺序来查看。

选择菜单按钮的 [image: image111.png]BEF]



 按钮或上下文菜单的“设置查看模拟资料”，就在如〈图片 2-78〉一样的“设置查看模拟资料”的对话框，在此更改“诊断倾向 最大/最小值”、“查看方法”、“显示图表的时间”、“ 设置累计值”等。 
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<图片 2-77> “查看模拟资料”
的上下文菜单 
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<图片 2-78> “设置查看模拟资料”的对话框
选择菜单按钮的 [image: image114.png]BRI [F4]



 按钮，就可把“查看模拟资料”以1分钟单位→1个小时单位→1天单位→1周单位 →1个月单位的顺序来查看。
选择菜单按钮的 [image: image115.png]BRERIF11]



 按钮，就可把“查看模拟资料的显示方法”以数字 → 线图表 → 四角图表的顺序来查看。
选择菜单按钮的 [image: image116.png]BREE [F12]



 按钮，就可更改查看资料的开始时间。 
选择菜单按钮的 [image: image117.png]


 、 [image: image118.png]BHE 4]



 按钮，就可把“查看资料的开始时间”以1个小时 ~ 1年的单位减少或增加。

选择“查看模拟资料”上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向” ~ “诊断30天的模拟倾向”，就转到“诊断模拟倾向”的屏幕。“诊断模拟倾向”在 2.3.3.2 中描述。 

选择上下文菜单的“模拟按分钟查看资料” ~ “模拟按月查看资料”，就可更改“查看模拟资料的时间”。

选择上下文菜单的“输出”，就可更改模拟设置值。 
选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。
选择上下文菜单的“模拟手动输入”，就可把模拟现在值固定为任意值。
在“查看模拟资料”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可查看对模拟输入的上一个标记、下一个标记的资料。
“查看模拟资料”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
“查看模拟多资料”用脚本函数把对几个模拟标记的资料用图表等显示。 

“查看模拟多资料”可用在 STUDIO 的‘脚本运行按钮’如下列的示例一样制成。
@MultiRegister("PTE-AHU1", 127, 0);

@MultiRegister("PTE-AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1);

@MultiRegister("PHE-AHU1", 0, 3);

@MultiRegister("PHE-AHU2", @RGB(127, 127, 0), 5);

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255));

@MultiData(0, 2);

文章描述 : 以 PTE-AHU1、PTE-AHU2、PHE-AHU1、PHE-AHU2 4个标记和白色的背景运行‘查看模拟按分钟单位的线图表（同时打开4个）资料’。（请参考编辑程序的使用说明书）
2.3.4 模拟输出  XE "模拟输出" 
在文本菜单选择“视图/模拟输出”，就出现如〈图片 2-79〉一样的视图“模拟输出”的屏幕。
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<图片 2-79> 视图“模拟输出”的屏幕
	视图“模拟输出”的屏幕可显示所有模拟输出标记的标记名、描述、现在值、设置状态等，可修改标记内容的屏幕。

	在视图“模拟输出”屏幕中选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-80> 一样的上下文菜单。 

在菜单按钮的 [image: image120.png]HREn]



  按钮、上下文菜单的“模拟输出”中的“详细”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到详细查看模拟输出的屏幕。“详细查看模拟输出”在 2.3.4.1 中描述。
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<图片 2-80> 视图“模拟输出”
屏幕的上下文菜单


选择菜单按钮的 [image: image122.png]S [F3]



 按钮或上下文菜单的“输出”，就在如 <图片 2-81> 一样的对话框可输出模拟输出标记的设置值。 
菜单按钮的 [image: image123.png]BEF]



 按钮是设置选择的标记使用与否的按钮。 

选择菜单按钮的 [image: image124.png]EIF11]



 按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，在如 <图片 2-82> 一样的对话框更改模拟输出标记属性。
[image: image125.png]FERENSLE





<图片 2-81> “更改数字输出值”的对话框
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<图片 2-82>“修改标记”的对话框
2.3.4.1 详细查看模拟输出  XE "详细查看模拟输出" 
“详细查看模拟输出”是如 <图片 2-83> 一样显示模拟输出现在值的实时诊断倾向和设置值等。 

[image: image127.png]T O N

9.2.0 (T Dt
BEC BO® WG

x

——

—ao

)

“iop

)

#AME 100, Port :

BAME 0.
PLC-RAH: 4095,
PLC-R/ME: 0.

Station :
Device :
Address :

o

> x [E





<图片 2-83> “详细查看模拟输出”的屏幕
	可以在视图中的“模拟输出”屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、脚本等转到“详细查看模拟输出”。

在“详细查看模拟输出”屏幕按鼠标右键，就出现如〈图片 2-84〉一样的上下文菜单。 
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<图片 2-84>“详细查看模拟
输出”屏幕的上下文菜单


选择菜单按钮的 [image: image129.png]SiHF3]



 按钮或快捷菜单的“输出”，就在如 <图片 2-81> 一样的对话框可输出模拟输出标记的设置值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。
在“详细查看模拟输出”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看模拟输出的上一个标记和下一个标记。 
将“详细查看模拟输出”屏幕 的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
2.3.5 数字输入  XE "数字输入" 
在文本菜单选择“视图/数字输入”，就出现如〈图片 2-85〉一样的“数字输入”屏幕。

“数字输入”屏幕显示所有数字输入标记的标记、描述、现在值、设置状态等，可修改标记内容的屏幕。
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<图片 2-85> 视图“数字输入”的屏幕
	在“数字输入”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-86> 一样的上下文菜单。 

在菜单按钮的 [image: image131.png]HREn]



 按钮、上下文菜单的“数字输入”中的“详细”或在选择的标记上双击鼠标左键可转到“详细查看数字输入”的屏幕。“详细查看数字输入”的使用方法在 2.3.5.1 中描述。 
选择菜单按钮的 [image: image132.png]S [F3]



 按钮或上下文菜单的“输出”，就在如 <图片 2-87> 一样的对话框可更改数字输入现在值。 
标记属性为内存标记或设置 Out1 或 Out2 成员的标记能更改数字输入值。
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<图片 2-86> 视图“数字输入”
屏幕的上下文菜单 

	选择菜单按钮的 [image: image134.png]


 按钮或“诊断1小时的数字倾向”~“按‘一个月’的单位查看数字资料”就转到“诊断数字倾向”的屏幕。“诊断数字倾向”的使用方法在 2.3.5.2 中描述。
选择菜单按钮的 [image: image135.png]EEEHFE]



 按钮或“按‘1分钟’的单位查看数字资料”~“按‘一个月’的单位查看数字资料”可转到“查看数字资料”的屏幕。“查看数字资料”的使用方法在 2.3.5.3 中描述。
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<图片 2-87> “输出”的屏幕


菜单按钮的 [image: image137.png]B4R [F7]



 、[image: image138.png]Wl [F8]



 、[image: image139.png]B



 按钮是一种设置是否使用选择的数字标记的警报、资料、标记的菜单。 
选择菜单按钮的 [image: image140.png]EIF11]



 按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，就可在如 <图片 2-88> 一样的对话框修改数字输入标记属性。
[image: image141.png]#BR4FiC (I-AHU1-SUP)

A% | orc/me 1T
PLE_SoA i TR
e o o nt
sk orF 10 o at

outt  oFF-oN-0rF &Y
otz  ov-orr-on B

o — bt :
SRR WA &

oFF fid — » .
e @ ON->0utt, OFF-30utt 7 L3

I B3

AL © orutt, OFF-0u S

BREF I

W R

C——|





<图片 2-88> “更改标记属性”的对话框
	选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可在如 <图片 2-89> 一样的对话框把数字输入标记的现在值固定为特定值。 
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<图片 2-89> “数字手动输入”的对话框



选择上下文菜单的“查找标记名/位置”，然后输入标记名或顺序号码，就可以找到所需的标记。
视图“数字输入”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等可在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
2.3.5.1 详细查看数字输入  XE "详细查看数字输入" 
“详细查看数字输入”是如〈图片 2-90〉一样显示数字输入现在值的实时诊断倾向和设置值等。 
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<图片 2-90> 视图“详细查看数字输入”的屏幕
	可在视图中的“数字输入”的屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、与数字有关的图形对象和脚本等转到“详细查看数字输入”。
在“详细查看数字输入”的屏幕按鼠标右键，就出现如〈图片 2-91〉一样的上下文菜单。
选择菜单按钮的 [image: image144.png]BEF2]



 按钮或上下文菜单的“设置详细地显示数字输入”，就出现如 <图片 2-92> 一样的“设置详细地显示数字输入”的对话框。 
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<图片 2-91> 视图“详细查看数字输入”屏幕的上下文菜单
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<图片 2-92> 视图“设置详细查看数字输入”的对话框
选择菜单按钮的 [image: image147.png]S [F3]



 按钮或快捷菜单的“输出”，就可更改数字输入的现在值。 

选择菜单按钮的 [image: image148.png]L [FE]



、[image: image149.png]BT IFT]



、[image: image150.png]245 [F8]



、[image: image151.png]g/ [Fa]



、[image: image152.png]T2 [F11]



、[image: image153.png]0% [F12]



 按钮或上下文菜单的“诊断1小时的数字倾向”~ “诊断30天的数字倾向”，就可转到“诊断数字倾向”的屏幕。
“诊断数字倾向”在 2.3.5.2 中描述。
选择上下文菜单的“按‘1分钟’的单位查看数字资料”~ “按‘一个月’的单位查看数字资料”，就可转到“查看数字资料”的屏幕。“查看数字资料”在 2.3.5.3 中描述。 
选择上下文菜单的“输出”，就可更改数字设置值。
选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。
选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可把数字现在值固定为任意值。
在“详细查看数字输入”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看数字输入的上一个标记和下一个标记。 

“详细查看数字输入”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
2.3.5.2 诊断数字倾向  XE "诊断数字倾向" 
是查看数字输入值的变化，有诊断1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、30天的倾向。“诊断数字倾向”用保存的按‘一分钟’单位的资料如 <图片 2-93> 一样显示数字输入值的变化。 
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<图片 2-93> “诊断数字倾向”的屏幕
	可以在视图“数字输入”的屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、“详细查看数字”、“查看数字资料”、与数字有关的图形对象和脚本等转到“诊断数字倾向”。 

在“诊断数字倾向”的屏幕按鼠标右键，就出现如〈图片 2-94〉一样的上下文菜单。 
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<图片 2-94>“诊断数字倾向”
屏幕的上下文菜单


选择菜单按钮的      、     按钮或“设置诊断数字倾向”，就在如 <图片 2-95> 一样的“设置诊断倾向”的对话框设置“诊断倾向 最大/最小值”、“读资料的间隔”、“查看方法”、“查看资料开始时间”等。 
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<图片 2-95> “设置诊断数字倾向”的对话框
选择菜单按钮的 [image: image157.png]BREE [F12]



 ，就可修改“查看资料开始时间”。

诊断数字倾向的现在值用菜单按钮的 [image: image158.png]


、[image: image159.png]B [End]



 键查看现在值。 

选择上下文按钮的 [image: image160.png]


、[image: image161.png]BHE 4]



 或 [image: image162.png]11/13 16:00



, [image: image163.png]11/13 17:00



 按钮，就可“查看资料开始时间”按1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、30天的单位减少或增加。
选择“诊断数字倾向”屏幕上的上下文菜单的“诊断1小时的数字倾向”~ “诊断30天的数字倾向”，就可更改“诊断数字倾向”的时间。 
选择上下文菜单的“按"1分钟"的单位查看数字资料”~“按"一个月"的单位查看数字资料”，就可转到“查看数字资料”的屏幕。 “查看数字资料”在 2.3.5.3 中描述。 

选择上下文菜单的“输出”，就可更改数字输入的现在值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。
选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可把数字现在值固定为任意值。
在“诊断数字倾向”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看数字输入的上一个标记和下一个标记的倾向。 
“诊断数字倾向”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
2.3.5.3 查看数字资料  XE "查看数字资料" 
[image: image164.png]B
e MW ¥EQ @00 Mo

B — MBI ON (kK64
2006 11 H 136 158F — N ON BH{A: 1860%)
fFi2s (TRt (1558
fiiks [AHUT SUPPLY FAN STS

ST

A [F4] TR [F12]

HlEsc] BRHEr | FERiE L] BiE-[-] A [+]




<图片 2-96> “查看数字资料”的屏幕
	“查看数字资料”是如 <图片 2-96> 一样按1分钟（1小时/1天/1周/1个月）单位的资料用数字、报表等查看资料的菜单。
可以在视图“数字输入”屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、“诊断数字倾向”、与数字有关的图形对象和脚本等转到“查看数字资料”。
在“查看数字资料”屏幕上按鼠标右键，就出现如〈图片 2-97〉一样的上下文菜单。
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  <图片 2-97>“查看数字资料”的
上下文菜单


选择菜单按钮的 [image: image166.png]BRI [F4]



 按钮，就可把“查看数字资料”以1分钟单位→1小时单位→1日单位→1周单位→1个月单位的顺序来查看。
选择菜单按钮的 [image: image167.png]


  按钮，就可修改“查看资料开始时间”。

选择菜单按钮的  [image: image168.png]


 、[image: image169.png]


 按钮，就可把“查看资料开始时间”按1个小时的单位 ~ 1年的单位减少或增加。
选择“查看数字资料” 上下文菜单的“诊断1小时的数字倾向” ~ “诊断30天的数字倾向”，就转到“诊断数字倾向”的屏幕。“诊断数字倾向”在 2.3.5.2 中描述。 

选择上下文菜单的“按"1分钟"的单位查看数字资料” ~ “按"一个月"的单位查看数字资料”，就可更改“查看数字资料的时间”。
选择上下文菜单的“输出”，就可更改数字设置值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。
选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可把数字现在值固定为任意值。
在“查看数字资料”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看数字输入的上一个标记和下一个标记的资料。
“查看数字资料”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 

2.3.6 数字输出  XE "数字输出" 
在文本菜单选择“视图/数字输出”，就出现如〈图片 2-98〉一样的视图“数字输出”屏幕。
[image: image170.png][] AutoBase SE¥l 9.2.0 (Test Node) — [kl
H e NEw

AR

0-PACI-SIP
0-PACI-RET
0-PAC2-SIP
0-PAC2-RET
0-1F-FCTl

0-2F-FCIl

0-3F-FCI-1
0-3F-FCI-2
0-4F-FCIl

0-5F—FCI-1
0-5F-FCI-2
RESERVED

0-CON-PP-4
0-CON-PP-}

PP
PP
PP
PP
PP
PP

L]





<图片 2-98> 视图“数字输出”的屏幕
	在视图“数字输出”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-99> 一样的上下文菜单。
在菜单按钮的 [image: image171.png]HREn]



 按钮、上下文菜单的 “详细”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到“详细查看数字输出”的屏幕。 “详细查看数字输出”在２.3.6.1 中描述。

	[image: image172.png]HEEE )

S ©
FRFRE @
e )

EH W





  <图片 2-99> 视图中“数字输出”
的上下文菜单



	选择菜单按钮的 [image: image173.png]S [F3]



 按钮或上下文菜单的“输出”，就在如 <图片 2-100> 一样的对话框可输出数字输出标记的设置值。 

	[image: image174.png]EEBTRGE





<图片 2-100> “更改数字输出值”的对话框


菜单按钮的  [image: image175.png]BEF]



  按钮是设置是否使用选择的标记的按钮。 

选择菜单按钮的 [image: image176.png]EIF11]



 按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，在如 <图片 2-101> 一样的对话框更改数字输出标记属性。
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<图片 2-101> “修改标记”的对话框
选择上下文菜单的“标记名/位置”，然后输入要查找的标记名或顺序号码，就可以找到所需的标记。 

视图“输出输入”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
2.3.6.1 详细查看数字输出 XE "详细查看数字输出" 
“详细查看数字输出”是如 <图片 2-104> 一样显示数字输出现在值的实时诊断倾向和设置值等。 
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<图片 2-102> 视图“详细查看数字输出”的屏幕
可在视图中的“模拟输出”屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、脚本等转到“详细查看数字输出”。
	在“详细查看数字输出”屏幕按鼠标右键，就出现如〈图片 2-103〉一样的上下文菜单。 
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<图片 2-103>“详细查看
数字输出”屏幕的上下文菜单 


选择菜单按钮的 [image: image180.png]S [F3]



  按钮或上下文菜单的“输出”，就可输出数字输出标记的设置值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可修改标记属性。
在“详细查看数字输出”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看“数字输出”的上一个标记和下一个标记。 

“详细查看模拟输出”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
2.3.7 字符串标记  XE "字符串标记" 
选择文本菜单的“视图/字符串标记”，就出现如 <图片 2-104> 一样的视图“字符串标记”屏幕。 
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<图片 2-104> 视图“字符串标记”屏幕的示例
	视图中的“字符串标记”屏幕显示所有字符串标记的标记名、标记描述、现在值、设置状态等，而且可修改标记内容。 
在视图“字符串标记”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如<图片 2-105> 一样的上下文菜单。 
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<图片 2-105> 视图“字符串
标记”屏幕的上下文菜单

	在字符串标记菜单按钮的 [image: image183.png]S [F3]



 按钮、快捷按钮的“输出”或在已选择的标记上双击鼠标左键，就可在像 <图片 1-106> 一样的对话框更改现在字符串值。 
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<图片 2-106> “输出（更改字符串）”的对话框


能输入到字符串标记的最多字符串数为255字（以英文标准）。
菜单按钮的 [image: image185.png]BEF]



 按钮是个设置是否使用选择的标记的按钮。 

选择菜单按钮的 [image: image186.png]EIF11]



 按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，就可在如 <图片 2-107> 一样的对话框修改字符串标记的属性。 
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<图片 2-107> 修改字符串标记属性的对话框
选择上下文菜单的“标记名/位置”，然后输入要查找的标记名或顺序号码，就可以找到所需的标记。 

视图中的“字符串标记”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。

2.3.8 查看已登记的组  XE "查看已登记的组" 
选择文本菜单的“视图/查看已登记的组”，就出现如 <图片 2-108> 一样的屏幕。 
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<图片 2-108> 视图“查看已登记的组”的屏幕
“查看已登记的组”是用户登记任意的模拟/数字/字符串等标记后监视、控制的屏幕。
	在视图“查看已登记的组”屏幕中所选择的组上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-109> 一样的上下文菜单。 

在“查看已登记的组”菜单按钮的 [image: image189.png]HREn]



 按钮、上下文菜单的 “详细”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到“详细查看”的屏幕。“详细查看”在 2.3.8.1 中描述。
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<图片 2-109> 在视图中“查看已登记的组”的上下文菜单



选择“查看已登记的组”菜单按钮的 [image: image191.png]A [Ins]



 , [image: image192.png]EOH]



 按钮或上下文菜单的“插入组”、“添加组”，就可在如 <图片 1-110> 一样的对话框插入或添加新的组。 
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<图片 2-110> “插入组”的对话框
选择“查看已登记的组”菜单按钮的 [image: image194.png]B [F4]



 按钮或上下文菜单的“修改组”，就可修改“已登记的组”。 

	选择“查看已登记的组”菜单按钮的 [image: image195.png]B2 [De1]



 按钮或上下文菜单的“删除组”，就显示 <图片 2-111> 的对话框，然后再确认组的删除与否。 
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<图片 2-111> 确认删除组的对话框



2.3.8.1 详细查看已登记的组  XE "详细查看已登记的组" 
“纤细查看已登记的组”是如 <图片 2-112> 一样显示已登记的标记名、描述、现在值、属性等。 
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<图片 2-112> “详细查看已登记的组”
	在视图中的“详细查看已登记的组”屏幕按鼠标右键，就出现如 <图片 2-113> 一样的上下文菜单。 

在“详细查看已登记的组”菜单按钮的 [image: image198.png]HREn]



 按钮、上下文菜单的 “详细”或在选择的标记列表上双击鼠标左键，就可转到各标记的“详细查看”的屏幕。但，字符串标记打开能修改标记属性的对话框。
有关“查看已登记的组”的菜单按钮和上下文菜单等的内容，应在参考“模拟输入”、“模拟输出”、“数字输入”、“数字输出”、“字符串标记”的菜单按钮、上下文菜单描述部分之后使用。

视图“详细地查看已登记的组”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。
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<图片 2-113> “详细地查看已登记的组”的上下文菜单


2.3.9 警报  XE "警报" 
选择文本菜单中的“视图／警报”，就出现如 <图片 2-114>　一样的按日期查看“警报”的屏幕。 
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<图片 2-114> 视图“警报”屏幕的示例
视图“警报”屏幕显示发生的按日期的警报文件名、警报个数。　
	在视图“警报”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-115>　一样的上下文菜单。
在菜单按钮的 [image: image201.png]HREn]



 按钮、上下文菜单的 “查看警报内容”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到“查看警报内容”的屏幕。 “查看警报内容”在２.3.９.1 中描述。
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<图片 2-115> 在视图“警报”屏幕的上下文菜单

	选择菜单按钮的 [image: image203.png]B2 [De1]



 按钮或上下文菜单的“删除文件”，就显示如　<图片 2-116>　一样的对话框，然后再确认警报文件的删除与否。　
	
[image: image204.png]C:ACATIATAN &l rn)20081113. ALK

WE | mm |





<图片 2-116> 确认警报文件的
删除与否的对话框 


2.3.9.1 查看警报内容 XE "查看警报内容" 
“查看警报内容”是如 <图片 2-117>　一样把所选择的日期内发生的警报以等级、日期、时间、标记、描述、警报内容等分类并显示。 

“查看警报内容”可转到视图“警报”屏幕和脚本等。
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<图片 2-117> 视图“警报”屏幕的示例
	在“查看警报内容”按鼠标右键，就出现如　<图片 2-118> 一样的上下文菜单。 
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<图片 2-118> “查看警报
内容”屏幕的上下文菜单


	选择菜单按钮的 [image: image207.png]R



 按钮或上下文菜单的“选择警报优先权”,就出现如 <图片 2-119>　一样的对话框。

在　<图片 2-119>　选择要查看的“警报优先权”，就可查看有关设置的“警报优先权”的警报内容。
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<图片 2-119> “选择警报优先权”的对话框


选择菜单按钮的 [image: image209.png]FTED



 按钮或上下文菜单的“打印”，就出现如〈图片 2-120〉一样的对话框。 
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<图片 2-120> “打印”的对话框

在　<图片 2-120>　中设置打印机类型、份数等后按 [image: image211.png]


 按钮，就用选择的打印机打印现在“查看警报内容”屏幕。
要查看两天以上的警报内容时，以脚本的‘ViewAlarmList’　函数设定‘年、月、日’后可查看警报内容。
2.3.10 警报事件窗口   XE "警报事件窗口" 
选择文本菜单的“视图／警报事件窗口”，就出现如 <图片 2-121>　一样的“按日期查看警报”的屏幕。 

显示在“警报事件窗口”的警报类型是在 STUDIO “设置警报优先权”菜单中把“屏幕警报”设置为“在发生警报的期间内”、“到用户确认时”的警报。
根据“设置/全体警报”的设置，显示在警报事件窗口的警报发生时，可把警报事件窗口自动显示在监控屏幕上。
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<图片 2-121> 警报事件窗口的示例
警报事件窗口可以插入在图像监控屏幕的对象上，一般以将事件窗口设置在工具栏窗口的方法确认发生的警报。
	在警报事件窗口所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-122> 一样的上下文菜单。 
可用如 <图片 2-122> 一样的“警报检查”、“检查一页面的警报”、“检查所有警报”的上下文菜单或者脚本检查警报。
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  <图片 2-122> 警报事件窗口的上下文菜单


选择“警报检查”时，用户把检查警报的时间键入到警报内容，警报回复时，把警报回复时间键入到警报内容。

可以用‘事件窗口’ 上下文菜单中的“删除警报”、“删除所有警报”或脚本删除发生的警报。

选择‘事件窗口’ 上下文菜单中的“禁止全体警报”，就可禁止或发生所有警报。

选择‘事件窗口’ 上下文菜单中的“警报声音发出”，发生警报时，可禁止或发生声音发出。

“禁止全体警报”、“警报声音发出”可在“设置/全体警报”的菜单中设置。
2.3.11 日志  XE "日志" 
选择文本菜单中的“视图／日志”，就出现如 <图片 2-123>　一样的“日志”屏幕。
视图“日志”屏幕上可显示发生的“日志日期”和“文件名”等。 
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<图片 2-123> “视图／日志”屏幕的示例
	在视图“日志”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-124>　一样的上下文菜单。
在菜单按钮的 [image: image215.png]HREn]



 按钮、上下文菜单的 “查看日志内容”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到“查看日志内容”的屏幕。 “查看日志内容”在２.3.11.1 中描述。
选择菜单按钮的 [image: image216.png]B2 [De1]



 按钮或上下文菜单的“删除日志文件”，就显示如　<图片 2-125>　一样的对话框，然后再确认日志文件的删除与否。　
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    <图片 2-124> 视图“日志”
屏幕的上下文菜单
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<图片 2-125> 确认日志文件的
删除与否的对话框


2.3.11.1 查看日志内容 XE "查看日志内容" 
“查看日志内容”是如 <图片 2-126>　一样显示程序的开始信息、通讯信息、程序退出信息等。 
“查看日志内容”可转到视图“日志”屏幕和脚本等。
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<图片 2-126> “查看日志内容”屏幕的示例
	在“查看日志内容”屏幕按鼠标右键，就出现如 <图片 2-127> 一样的上下文菜单。 
选择“查看日志内容”菜单按钮的 [image: image220.png]FTED



 按钮或上下文菜单的“打印”按钮,就可把现在“查看日志内容”屏幕用设置的打印机打印出来。 
	[image: image221.png]BEI)
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<图片 2-127>“查看
日志内容”的上下文菜单

	
	


2.3.12 脚本  XE "脚本 " 
选择“视图”文本菜单的“脚本”，就如 <图片 2-126>　一样显示在 STUDIO 中制成的“运行监控程序时继续”的脚本。 
[image: image222.png]B/ FIEF] | EENE e




<图片 2-128> “视图/脚本”屏幕的示例
	在“视图/脚本”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-129> 一样的上下文菜单。 
选择“脚本”菜单按钮的 [image: image223.png]B ELEIF3]



 按钮或上下文菜单的“运行/停止”，就可运行或停止脚本。 
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<图片 2-129>“视图/脚本”屏幕的上下文菜单


在“脚本”菜单按钮的 [image: image225.png]BEMB[Ent]



 按钮、上下文菜单的 “查看内容”或在选择的脚本列表上双击鼠标左键，就出现如 〈图片 2-130〉一样的对话框。
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<图片 2-130> “查看脚本内容”的对话框
如 <图片 2-130> 一样位于上边的编辑框显示脚本的内容，位于下边的列表显示在脚本设置的变量类型、变量名、现在值。
2.3.13 通讯内存  XE " 通讯内存 " 
选择“视图”文本菜单的“通讯内存”，就可把通讯程序的运行文件激活并显示出来。 
通讯程序的使用方法在3章中描述。 
2.3.14 报表  XE "报表" 
报表是一种把在 STUDIO 中制成的报表的结果确认并能打印出来的菜单。 
	选择“视图”文本菜单的“报表”，就出现如 <图片 2-131> 一样的对话框。 

在如 <图片 2-131> 一样的对话框或用脚本选择报表文件，就可打开如 <图片 2-132> 一样的“视图”的“报表”屏幕。 
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<图片 2-131> “打开报表文件”的对话框
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<图片 2-132> “视图/报表”的屏幕
选择“视图/报表”屏幕的 [image: image229.png]


 按钮，就可把现在的报表结果打印出来。
选择“视图/报表”屏幕的 [image: image230.png]


 按钮，就可预览。
选择“视图/报表”屏幕的 [image: image231.png]


 或 [image: image232.png]


 按钮，就可通过放大或缩小‘查看报表内容’后来查看，放大或缩小的范围为10% ~ 200%。 

选择“视图/报表”屏幕的 [image: image233.png]


 按钮，就可在如 <图片 2-133> 的对话框中设置“查看报表时间”。
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<图片 2-133> 设置“查看报表时间”的对话框

可以在“视图/报表”屏幕中的 [image: image235.png]2006 =] 2 [11 =] A [1e = B[1e = mr



 上修改“查看报表时间”,按 [image: image236.png]


 按钮可更改报表的内容。
按 [image: image237.png]


 按钮，就可把“查看报表时间”改成“现在时间”。
在 STUDIO 中制成的报表可在“设置/自动打印报表”菜单中根据设置的周期自动打印出来。 

“自动打印报表”在 2.4 中描述。
2.3.15 需要控制 XE "需要控制" 
“需要控制”图表是一种把电力控制的“需要控制”状况用图表显示的图形对象，一般可用来为分析15分钟的电力变化及电力量等。
选择“视图”文本菜单的“需要控制”，就如 <图片 2-134> 一样显示一起登记的“需要控制”项和所选择的项的需要窗口。 
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<图片 2-134> “需要控制”的屏幕
显示在“需要控制”屏幕的需要窗口跟图形对象的需要窗口一样。

需要窗口的显示原理，请参考图形对象的需要窗口。 
显示在“需要控制窗口”的需要项、各项的需要高度的标记、查看时间变化的标记、现在值标记、设置基准值的标记、图表的全体时间、字体、背景颜色等在 STUDIO 中设置。
2.3.16 查看微细资料 XE " 查看微细资料" 
“查看微细资料”能够把在 1 ~ 60,000 mSec 间隔之内设置的模拟/数字标记保存到 MDB 文件的资料显示为如 <图片 2-135> 一样的图表。 
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<图片 2-135> “查看微细资料”的屏幕
在“查看微细资料”屏幕中位于上边的窗口显示收集的所有数据，位于下边的窗口显示在上边的窗口所选择的领域的资料值。 
显示在“查看微细资料”屏幕下边的领域是在上边的窗口按鼠标左键并移动后选择。 

在“查看微细资料”屏幕中下边的标记名上按鼠标左键，就可把选择的标记改成标准标记，按鼠标右键，就可在下边的窗口中设置图表的显示与否。 

选择“查看微细资料”菜单按钮的 [image: image240.png]FTFF4]



 按钮，就可在如 <图片 2-136> 一样的对话框打开显示在“查看微细资料”屏幕的资料。 
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<图片 2-136> “打开微细资料”的对话框
	选择“查看微细资料”菜单按钮的 [image: image242.png]


 按钮，就可在如 <图片 2-137> 一样的对话框中设置“查看微细资料”的“显示时间”和“背景颜色”。 

“微细资料”的收集资料的标记、收集间隔、收集条件、字体、显示颜色等在 STUDIO中设置。
在“微细资料”窗口要显示的资料及时间轴的显示方法等的设置须
	[image: image243.png]REEEAFH

27

&
 SEpAE





<图片 2-137> “设置查看微细资料”的对话框


在 STUDIO 中把像 MilliDataSetFile, MilliDataSetTimeType 一样的脚本制成后可设置的。
2.3.17 一年的计划表 XE "一年的计划表" 
“一年的计划表”是一种把要操作的列表事先登记在特定的年、月、周、日中并自动控制的功能，主要用来照明控制。

选择文本菜单的“视图/一年的计划表”，就显示如 <图片 2-138> 一样的‘一年的每个月的计划表’。 

[image: image244.png][ AutoBase ¥ 9.2.0, (Test Node) — [—4#MitRIE]
e 10y 880 F1w #EHw

2006 11

-]-]-g-]-]

RIEAT

6 7 8 [

1
13 1 is ]
1

k2l 21 2 |

2 =

RSP 2008-11-15 § FEMARHIIE

8130 SHY-1 AT=0; E1 AR (L BT REAE | BHSE
© EFALH (BRAR OB IIEE| & 20:00 SHy-1 AT=0; EIFAC S (1EE -1 AT
@ FhithE S

Bt rs] AR R BEEHFS] — BRI FT]





<图片 2-138> “一年的计划表”的屏幕
如 <图片 2-138> 一样可在“一年的计划表”屏幕中的 [image: image245.png]—= | ooz 118
v |



 部分增加或减少‘月’，在所选择的日期（1日~31日）上按鼠标左键，就可确认按日期的‘计划表控制列表’。
在“一年的计划表”屏幕右下角显示今天的控制列表、对各列表的控制内容、控制与否等。

一年的计划表设置如下示例。  
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选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的 [image: image247.png]B4 73]



 按钮或“设置/计划表控制/设置一年的固定计划表”，就出现如 <图片 2-139> 一样的对话框，可以在此设置一年的固定计划表。 
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<图片 2-139> “设置一年的固定计划表”的屏幕
选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的 [image: image249.png]IS (R



 按钮或“设置/计划表控制/设置一年的添加计划表”，就出现如 <图片 2-140> 一样的对话框，可以在此设置一年的添加计划表。
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<图片 2-140> “一年的添加计划表”的屏幕
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<图片 2-141> “设置一天的操作模型”的屏幕
选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的 [image: image252.png]BEER (78]



 按钮或“设置/计划表控制/设置一天的操作模型”，就出现如 <图片 2-141> 一样的对话框，可以在此设置‘一天的操作模型’。

“一天的操作模型”可设置特定的操作点，如‘一天的操作时间’、‘停止时间’等，在一个模型里最多能登记32767个不同的操作点标记。
	选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的 [image: image253.png]— IR [FT]



 按钮或“设置/计划表控制/ 设置一周的计划表”，就出现如 <图片 2-142> 一样的对话框，可以在此设置‘一周的计划表’。

“一周的计划表”是在每一日（星期一~星期天、公休日、特定日）设置的固定计划表来登记的计划表。
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<图片 2-142> “设置一周的计划表”的屏幕


2.3.18 DB 累计  XE "DB 累计" 

 XE "PI 累计" 
“DB 累计”是一种把在运行程序中对保存为数据库资料的资料的去年、今年、上月、这月、昨天、前时、现时的累计值计算后来显示的功能。
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<图片 2-143> “DB 累计”的对话框
选择文本菜单的“视图/ DB 累计”，就打开如 <图片 2-143> 一样的“DB 累计”对话框。

DB 累计就是 PI 累计。 
在 <图片 2-143> 的对话框中选择“文件/设置列表”，就出现如 <图片 2-144> 一样的对话框，可以在此添加或删除显示为 DB 累积的资料。
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<图片 2-144> “设置DB累计列表”的对话框
在 <图片 2-144> 的对话框中选择 [image: image257.png]


 按钮，就出现如 <图片 2-145>的一样的对话框。 
[image: image258.png]R
RitiFiE

[erat =
T —

W

Bl





<图片 2-145> “添加DB累计列表”的对话框
在 <图片 2-145> 的对话框中选择“保存列表”和在‘保存列表’内的累积标记，就添加了 DB 累计列表，“保存列表”和“累积标记”是用来在运行程序中保存数据库的。 
如果没有登记的“保存列表”和“累积标记”，就不可添加 DB 累计列表。

在 <图片 2-144> 的对话框中选择 [image: image259.png]


 按钮，就可删除设置的 DB 累计列表。
2.3.19 航海地图  XE "航海地图" 
航海地图如 <图片 2-146> 一样显示现在活动的 MDI 属性的全体图形监控屏幕。 

[image: image260.png]%0, _





<图片 2-146>“航海地图”的屏幕
在“航海地图”的屏幕按鼠标左键并移动就出现四角形，根据选择的四角形的大小可放大或缩小查看现在的图形监控屏幕。
2.4 文本菜单的概述  XE "文本菜单" 
监控程序的文本菜单里有“文件、视图、设置、窗口、帮助”等。
用脚本可选择文本菜单或通过修改‘menu.mnu’文件可换位置。（清参考编辑程序的使用说明书。） 
2.4.1 文件文本菜单  XE "文件文本菜单" 
	如 <图片 2-147> 一样的“文件”文本菜单有“登录、注销、新便笺、阅读便笺、打印全屏显示、保存全屏显示、保存选定的屏幕”等子菜单。 
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<图片 2-147> 文件文本菜单


2.4.1.1 登录  XE "登录" 
“登录”是几个用户一起使用系统时，为把系统安全及操作记录保存下来而使用的。

在文件文本菜单中选择“登陆”，就出现如 <图片 2-148> 一样的用户“登录”对话框，在此键入管理员赋予的用户名和密码后就可登录。 

管理员能赋予用户名、密码、权限等，管理员的用户名是 ADMIN，初期设置密码也是 ADMIN。
[image: image262.png]



<图片 2-148> “登录”的对话框
用户名的密码可以是39字以内的英文和数字。
管理员可以在“设置/用户”菜单中修改用户登录、修改、权限赋予及各用户的密码。
2.4.1.2 退出  XE "退出" 
退出功能是为未登录的用户只查看监控程序的功能而设置。

在文件文本菜单中选择“退出”，没有屏幕可以退出，退出状态时的用户是 _PUBLIC_。 
2.4.1.3 新便笺  XE "新便笺" 
是各用户给别的用户写便笺的功能，选择“新便笺”菜单，就出现如 <图片 2-149> 一样的对话框。 
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<图片 2-149> 在“新便笺”写便笺 的示例
用户制成便笺标题及内容后，就可随意发给想要发给的用户。

要发给几个人时，在“收件人”中选择用户后可写便笺。

2.4.1.4 阅读便笺 XE "阅读便笺" 
是阅读别的用户发来的便笺的功能，选择“阅读便笺”菜单，就出现如 <图片 2-150> 一样的“阅读便笺”对话框。

用户登录时，有自己的新便笺，就打开“阅读便笺”的对话框。
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<图片 2-150> “阅读便笺”的对话框
在 <图片 2-150> 的对话框中选择‘便笺的列表’后，按 [image: image265.png]


 按钮或双击鼠标左键，就可查看便笺的内容。

按 <图片 2-150> 对话框中的 [image: image266.png]


 按钮，就可删除选择的便笺。

2.4.1.5 打印全屏显示 XE "打印全屏显示" 
“打印全屏显示”是把现在的窗口屏幕以位图图形格式打印的功能，选择“打印全屏显示”菜单，就出现如 <图片 2-151> 一样的对话框。
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<图片 2-151> “打印全屏显示”的对话框
如 <图片 2-151> 一样调节左边的要打印的图片领域并设置要使用的打印机类型等，选择 [image: image268.png]ATED



 按钮，可结束打印。

选择“打印全屏显示”的 [image: image269.png]H#E.



 按钮可设置纸张规格、纸张 方向、打印 页边距、打印机类型等。 
选择 [image: image270.png]I k&



 领域，就可打印为‘反色’，用 [image: image271.png]


、[image: image272.png]


 按钮可保存或打开“打印全屏显示”的设置内容。
2.4.1.6 保存全屏显示 XE "保存全屏显示" 
这是一种把现在的窗口屏幕打印成位图图形格式的功能，可保存的位图格式是 BMP 和 JPG。 
2.4.1.7 保存选定的屏幕  XE "保存选定的屏幕" 
这是在现在的窗口屏幕把选择的领域保存为位图图形格式的功能。

按“文件”文本菜单中“保存选定的屏幕”菜单，就出现如 <图片 2-152> 一样的对话框。
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<图片 2-152> “保存选定的屏幕”的对话框
选择 <图片 2-152> 的 [image: image274.png]I k&



、[image: image275.png]=3



 按钮，就可以以‘反色’变换图片或可以选择全体屏幕，用 [image: image276.png]


、[image: image277.png]


 按钮保存或打开“保存选定的屏幕”的设置内容。

在 <图片 2-152> 选择要保存的图片领域后，按 [image: image278.png]R7F



 按钮可把选择的图片保存为位图(BMP, JPG)。
2.4.1.8  运行“STUDIO”  XE "运行“STUDIO”" 
退出“监控程序”后运行“STUDIO”的功能，只有有权限的用户能运行“STUDIO”。

在图形监控屏幕选择“运行STUDIO”，就以修改现在的图形屏幕的状态运行“STUDIO”，在标记监控屏幕以标记编辑状态转到“STUDIO”，在脚本监控状态下， 以脚本编辑状态运行“STUDIO”。
2.4.1.9 退出程序  XE "退出程序" 
	这是退出“监控程序”的菜单，选择“退出”，就如 <图片 2-153> 一样再确认程序的退出与否。
 XE "退出程序的权限" 退出程序的权限是根据用户赋予的，没有退出程序权限的外人或得不到批准的用户不可退出程序。 

	[image: image279.png]



  <图片 2-153> 确认退出
“监控程序”与否的对话框


2.4.2 视图  XE "视图的文本菜单" 
“视图”的文本菜单里有“图形模块、查看全体标记、模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出、字符串标记、查看已登记的组、警报、警报事件窗口、日志、脚本、通讯程序、报表、需要控制、查看微细资料、一年的计划表、DB累计、航海地图”子菜单。

“视图”的文本菜单在 2.3 中描述。
2.4.3 设置  XE "设置" 
	“设置”的文本菜单设置为运行监控程序时需要的资料、字号、屏幕状态等。
如 <图片 2-154> 一样“设置”的文本菜单里有全体警报、使用字体、使用颜色、资料管理、用户、其他设置、设置 Excel 路径、数据库、控制一年的计划表、自动打印报表的辅助菜单。
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<图片 2-154> “设置”的文本菜单


2.4.3.1 全体警报  XE "设置全体警报" 
选择“设置”文本菜单的“全体警报”，就出现如 <图片 2-155> 一样的“警报设置”的对话框。
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<图片 2-155> “警报设置”的对话框
在 <图片 2-155> 的“警报设置”对话框可设置“禁止全体警报”的与否、“警报音”、“警报屏幕”、“警报筛选器”、“手动操作失败警报”、“发生警报时以数字标记的方法输出”等。
2.4.3.2 使用字体 XE " 设置使用字体" 
选择“设置”文本菜单的“使用字体”，就出现如 <图片 2-156> 一样的“设置使用字体”对话框。设置“使用字体”，就变换各窗口屏幕的字体、字号等。
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<图片 2-156> 选择“使用字体”的对话框
2.4.3.3 使用颜色 XE "使用颜色" 
选择“设置”文本菜单的“使用颜色”，就出现“使用中的全体颜色”、“设置警报颜色”的辅助菜单。
	1) 使用中的全体颜色 XE " 使用中的全体颜色" 
选择“使用中的全体颜色”，就在如 <图片 2-157> 的对话框中可设置‘文字颜色’、‘背景颜色’、‘标记颜色’、‘标记描述颜色’、‘禁用颜色’、‘HiHi 颜色 ’、‘High 颜色’、‘LoLo 颜色’、‘ON 颜色’、‘OFF 颜色’等。
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<图片 2-157> 设置“使用中的全体颜色”的对话框

	2) 设置警报颜色 XE "设置警报颜色" 
选择“设置警报颜色”在 <图片2-158> 的对话设置‘HiHi警报’、‘High 警报’、‘Low 警报’、‘LoLo 警报’、‘DI ON 警报’、‘DI OFF 警报’、‘回复警报’、‘手动控制警报’、‘过度变化警报’、‘手动记载警报’、‘需要控制警报’等的颜色。 

	[image: image284.png]BREZREE





<图片 2-158> “设置警报颜色”的对话框


2.4.3.4 资料管理 XE " 资料管理 " 
选择“设置”文本菜单的“资料管理”，就出现如 <图片 2-159> 一样的对话框。 
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<图片 2-159> 设置“资料管理”的对话框
在 <图片 2-159> 的对话框中设置‘保存全体资料’的与否、‘保存资料的文件夹’、‘保存资料的日数’、‘按分钟单位保存资料的时期’、‘保存资料的开始时间’、‘保存资料的条件’、‘双重服务器资料’等。

‘保存资料的文件夹’是把要保存的资料‘按1小时单位的资料’、‘按1分钟单位的资料’、‘日志’、‘警报’等保存的文件夹。  
‘保存资料的开始时间’是运行监控程序后，为了得到正确的资料，设置的时间过后开始保存资料的时间。

‘按分钟单位保存资料的时期’是用来减少保存资料时间的设置(1~10分)，如果设置为10分，就可减少保存资料的时间。 
2.4.3.5 用户  XE "用户" 
在“设置”文本菜单中选择“用户”，就出现如 <图片 2-160> 一样的对话框，在此可以设置‘新的用户’、‘删除拥护’、‘用户权限’、‘更改密码’等。
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<图片 2-160> 设置“用户”的对话框
选择“用户设置”对话框中 [image: image287.png]


 、[image: image288.png]


 按钮，就出现如 <图片 2-161> 的对话框，在此可以设置‘用户名’、‘Web 设置’、‘标记权限’等。 
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<图片 2-161> “设置用户属性”的对话框
选择“设置用户属性”对话框的 [image: image290.png]


 按钮，就可删除已登记的用户，选择 [image: image291.png]


 按钮，就可更改密码。
但，只有管理员本人，才能删除用户，只有管理员本人或用户，才能更改密码。

在“用户设置”对话框中选择“管理员区段”，就可设置‘Web上的基本登录用户名’、‘管理员设置密码’。 
2.4.3.6 其他设置 XE "其他设置" 
在“设置”文本菜单选择“其他设置”，就出现如 <图片 2-162> 一样的对话框，在此可以设置‘将标记信息标在窗口’、‘根据窗口调整屏幕’、‘图形监视时，按鼠标左键即可使用’、‘图形监视时，按鼠标右键即可使用’、‘在图形监视使用菜单按钮’、‘监控屏幕的 MDI窗口限制’、‘计算 AI（模拟输入）时,与显示格式一致’、‘暂停扫描’、‘开始扫描的时间’、‘在退出程序时，通讯程序也要退出’、‘在提出程序时，显示确认框’等。
“其他设置”的‘开始扫描的时间’是把正常的运行监控屏幕和通讯程序的时间输入为分钟单位，一般设置为5~30秒。
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<图片 2-162> “其他设置”的对话框
2.4.3.7 设置 Excel 路径 XE "设置 Excel 路径" 
在“设置”的文本菜单中选择“设置 Excel 路径”，就出现如 <图片 2-163> 一样的对话框，在此可以设置微软公司的有 Excel 程序运行文件的路径。 
“设置 Excel 路径”是为有关数据表报表的脚本函数等而必要的。
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<图片 2-163> “设置 Excel 路径”的对话框
2.4.3.8 数据库  XE "数据库" 
在“设置”的文本菜单中选择“数据库”，就出现‘连接字符串’、‘共享数据库’的子菜单。
1) 连接字符串  XE "连接字符串" 
连接字符串是在脚本的有关数据库的函数、运行程序中为连接到数据库而设置数据库类型、数据库名等的。 
选择“连接字符串”，就出现如 <图片 2-164> 一样的对话框，在此根据各个数据库的类型设置连接字符串。 
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<图片 2-164> “设置数据库连接字符串”的对话框
在 <图片 2-164> 选择 [image: image295.png]


 或 [image: image296.png]2.



 按钮的对话框，就出现如 <图片 2-165> 一样的“添加连接字符串”、“修改连接字符串”的对话框。 

在 <图片 2-165> 的对话框中输入连接字符串的标题、数据库类型、各数据库的连接字符串，就可以添加、修改连接字符串。
如 <图片 2-165> 的连接字符串的示例一样“连接字符串”的输入方法根据数据库类型有点不同，请参考数据库程序的使用说明书和帮助。 
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<图片 2-165> 添加/修改“连接字符串”的对话框
2) 共享数据库 XE "共享数据库" 
“共享数据库”是一种把监控程序的标记名和现在值保存到设置的表的 TAG, CURR 列，与外部系统一起共享监控程序的标记和现在值的功能。
	选择“共享数据库”，就出现如 <图片 2-166> 一样的对话框，在此根据各个数据库的类型设置连接字符串。 

选择 <图片 2-166> 的‘警报文件’，就把发生的警报保存到设置的数据库表中，在外部程序中可以打开。 
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<图片 2-166> “设置共享数据库”的对话框


2.4.3.9 计划表控制  XE "计划表控制 " 
在“设置”的文本菜单中选择“控制一年的计划表”，就出现‘设置一年的固定计划表’、‘ 设置一年的添加计划表’、‘设置一天操作模型’、‘设置一周的计划表’的子菜单。
“控制一年的各菜单跟“视图/一年的计划表”的菜单按钮的设置，请参考“一年的计划表”的说明部分后使用。
2.4.3.10 自动打印报表  XE "自动打印报表" 
“自动打印报表”是一种把每个时间、每天、每月设置的报表按设置的时间自动打印的功能。 
选择“自动打印报表”，就出现如 <图片 2-167> 一样的现在设置的“自动打印报表”的设置项目。 
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<图片 2-167> “自动打印报表”的对话框
在 <图片 2-167> 选择 [image: image300.png]


 或 [image: image301.png]2.



 按钮，就出现如 <图片 2-168> 一样的“添加自动打印报表”、“修改自动打印报表”。 
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<图片 2-168> “修改自动打印报表”的对话框
在<图片 2-168> 的对话框中输入要打印的报表文件名、打印机类型、自动打印周期，就可添加或修改“自动打印报表”。 
在“自动打印报表”可设置的报表文件的类型有在 STUDIO 中制成的基本报表和以数据表报表功能制成的数据表报表两种。
2.4.4 窗口  XE "窗口的文本菜单" 
	在监控程序中选择“窗口”文本菜单，如 <图片 2-169> 一样打开‘层叠’、‘水平平铺’、‘垂直平铺’、‘排列图标’、‘关闭’、‘关闭全屏显示’的子菜单。 
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<图片 2-169> “窗口”
的文本菜单


“窗口”文本菜单的各子菜单跟“窗口”固有的使用方法一样，请参考窗口使用说明书。

2.4.5 帮助  XE "帮助" 
	在监控程序种选择“帮助”文本菜单，如 <图片 2-170> 一样打开‘帮助’、‘用户名’、‘ 关于 KeyLock’、‘ 关于程序’的子菜单。 
2.4.5.1 帮助
此菜单可查看监控程序的“帮助”，也可以用各对话框的“帮助”按钮选择。

	[image: image304.png]W

APEW?
%F Keplock®

EFRE W7

l





<图片 2-170>“帮助”
的文本菜单


	2.4.5.2 用户名?
选择用户名？，就如 <图片 2-171> 一样显示现在登录的用户名。 
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<图片 2-171>“用户名”
的对话框


2.4.5.3 关于 KeyLock XE "关于 KeyLock" 
选择“关于 KeyLock”菜单，就如 <图片 2-172> 一样显示 KeyLock 的信息。
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<图片 2-172> “关于 KeyLock”的对话框
2.4.5.4 关于程序
选择“关于程序”，就如 <图片 2-173> 一样显示程序名、版本、开发的公司名等。
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<图片 2-173> “关于程序”的对话框
<  本页以下是空白。>
第三章 通讯程序
 XE "PLC_SCAN.EXE" 
通讯程序不仅要设置与控制器或 PLC 的连接方法，也要设置从 PLC 或控制器读取的内存地址和大小。

通讯程序如 <图片 3-1> 的构成图一样担当与 PLC 或控制器的通讯，并传送到通讯程序内存的功能，而且担当有监控程序的要求时传送得到的内存的功能。
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<图片 3-1> 通讯程序的构成图
3.1 通讯程序的运行
在 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择‘通讯程序’( [image: image309.png]


 ) ，既可运行通讯程序。
通讯程序是一种在监控程序以通讯模式运行同时能够自动运行的程序。
3.2 全体图片的概述及快捷键概述  XE "全体图片的概述及快捷键的概述" 

 XE " 全体图片的概述 " 
3.2.1 全体图片的概述
运行通讯程序，就出现如 <图片 3-2> 一样的屏幕。 
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<图片 3-2> “通讯程序”的屏幕
3.2.1.1 显示程序名
这是窗口的固有功能，就可如 <图片 3-3> 一样在窗口屏幕上边显示。
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<图片 3-3> 显示程序名
3.2.1.2 文本菜单  XE "文本菜单" 
在通讯程序里如“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”菜单一样用文本显示的部分称为“文本菜单”。
选择‘文本菜单’的方法是先把鼠标的光标移至文本，然后按鼠标左键或按键盘的‘ALT键’或‘F10键’，再用‘定向键’或‘ENTER键’选择您要的菜单。
3.2.1.3 菜单按钮  XE "菜单按钮" 
在通讯程序屏幕中左右滚动条的下用文本显示的按钮称为‘菜单按钮’。
3.2.1.4 窗口内部领域
‘窗口内部领域’是显示通讯程序的内容，它会根据屏幕的类型、编辑方法等变动。
3.2.2 快捷键的概述　 XE "快捷键" 
在通讯程序使用的‘快捷键’跟 <表 ３-1> 一样。
	快捷键
	功能概述

	ENTER 
	选择功能及确认菜单时使用

	ESC 
	取消功能及转到以前菜单时使用

	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (定向建) 
	菜单之间移动时使用

	ALT, F10 
	转到文本菜单时使用

	SHIFT+F5 
	层叠　MDI 窗口的快捷键.

	CTRL+F4 
	关闭现在选择的 MDI 窗口的快捷键

	PGUP, PGDN, 其他 FUNCTION 键 
	按每个屏幕用法不一样。

	其他 Windows 默认快捷键 
	Windows 默认快捷键.


<表 3-1> 通讯程序的‘‘快捷键’概述
3.3 每个文本菜单的功能  XE "文本菜单" 
通讯程序的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”菜单。
3.3.1 “文件” 文本菜单  XE "“文件” 文本菜单 " 
	“文件”的文本菜单里如 <图片 3-4>　一样有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”等子菜单。 
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<图片 3-4> 通讯程序的
“文件”文本菜单


3.3.1.1 修改通讯端口  XE "修改通讯端口" 
在“文件”文本菜单里选择“修改通讯端口”菜单，就出现如 <图片 3-5>　一样的“选择通讯端口”对话框。 
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<图片 3-5> “选择通讯端口”对话框
在　<图片 3-5>　选择要设置的‘通讯端口’后按‘确认’按钮，就出现如 <图片 3-6>　一样的 ‘编辑通讯文件’对话框。
‘编辑通讯文件’在 3.4　和 3.5　中参考。
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<图片 3-6> ‘编辑通讯文件’对话框
3.3.1.2 “按‘字’单位输出”  XE "“按‘字’单位输出”" 
“按‘字’单位输出”是一种把未连接到指定的通讯端口的 PLC　或控制器的位(Bit)控制连接到监控程序并可测试的一种功能。 

	选择“文件”文本菜单里的“按‘字’单位输出”，就出现如 <图片 3-7> 一样的 “按‘字’单位输出”对话框。
 在此可设置要输出的通讯‘端口(Port)、站(Station)、地址(Address)、 Extra1, Extra2’ 等后测试“按‘字’单位输出”。
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<图片 3-7> “按‘字’单位输出”对话框


3.3.1.3 按‘字’单位输出 XE "按‘字’单位输出" 
“按‘字’单位输出”是把未连接到指定的通讯端口的 PLC　或控制器的字（WORD）、双子（Double word）、Float 的值连接到监控程序并可测试的一种功能。 
	选择“文件”文本菜单里的“按‘字’单位输出”，就出现如 <图片 3-8> 一样的“按‘字’单位输出”对话框。
 在此可设置要输出的通讯‘端口(Port)、站(Station)、地址(Address)、 Extra1, Extra2’ 等后测试“按‘字’单位输出”。
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<图片 3-8> “按‘字’单位输出”对话框


3.3.1.4 输出虚拟的  XE "输出虚拟的" 
“输出虚拟的”是一种不直接输出到 PLC 或控制器，只更改 WORD、FLOAT、DWORD 通讯内存值的功能。
选择“文件”菜单里的“输出虚拟的”，就出现如 <图片 3-9> 一样的“输出虚拟的”对话框，在此可设置通讯内存的‘端口、地址、内存类型、输出值’等后输出虚拟的。
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<图片 3-9> “输出虚拟的”对话框
3.3.1.5 退出  XE "退出" 

 XE "退出程序" 
在“文件”菜单里选择“退出”，即可退出程序。

如果退出“通讯程序”，就不能与 PLC 等通讯，所以为了正常的监控，不可退出通讯程序。
3.3.2 “视图”文本菜单  XE "“视图”文本菜单" 
“视图”文本菜单里有“监控程序”、“查看内存结构”、“将通讯代码以十六进制的方法查看”、“将通讯代码以 ASCII 的方法查看”、“查看全体端口状态”、“ 网络内存服务器”、“DLL 协议信息”的子菜单。
3.3.2.1 监控程序 XE "监控程序" 
选择“视图”文本菜单里的“监控程序”，便使监控程序激活或运行。
3.3.2.2 查看内存结构  XE "查看内存结构" 
在“视图”文本菜单里选择“查看内存结构”，如 <图片3-10> 一样可使从PLC 及控制器打开的实际通讯内存的内容以 WORD/FLOAT/DWORD/STRING/SYSTEM 区分来查看。
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<图片 3-10> “查看内存结构”屏幕的示例
按<图片 3-10> 的 [image: image319.png]'WORD{FLOAT/DWORD/STRING




 按钮，就可把通讯内存的类型以 WORD、FLOAT、DWORD、STRING、SYSTEM 的顺序进行更改而查看，用 [image: image320.png]EAgO
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 按钮更改通讯端口而查看。
在“查看内存结构”屏幕下边可显示现在通讯端口的通讯次数、超时、代码不良次数等，因而能了解各通讯端口的通讯状况。

‘通讯次数’等是一日的数据，每次换日期时，通讯结果保存到日志。
3.3.2.3 将通讯代码以十六进制的方法查看  XE "将通讯代码以十六进制的方法查看" 
在“视图”文本菜单里选择“将通讯代码以十六进制的方法查看”，就出现如 <图片 3-11> 一样把现在通讯中的代码显示为16进制(HEX)的屏幕。 
在“将通讯代码以十六进制的方法查看”屏幕上的 [image: image322.png]


 按钮，把“查看通讯代码”改成16进制或 ASCII 格式而查看，选择 [image: image323.png]HiE EE



 按钮，就可暂时停止“查看通讯代码”的屏幕。 

暂时停止“查看通讯代码”后，再选择 [image: image324.png]HiE EE



 按钮，可以继续查看通讯代码，暂时停止“查看通讯代码”的状态时，只停止查看通讯代码，而通讯继续进行。
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<图片 3-11> “将通讯代码以十六进制的方法查看”屏幕的示例
在 <图片 3-11> 的左边屏幕以000、001显示的领域是显示现在设置的通讯端口号码的，选择此通讯端口可查看其他通讯端口。

3.3.2.4 将通讯代码以  ASCII 方法查看  XE "将通讯代码以 ASCII 方法查看" 
“将通讯代码以‘ASCII’的方法查看”是一种功能与“将通讯代码以十六进制的方法查看”相同的功能，把端口以 ASCII 端口格式显示的功能。
3.3.2.5 查看全体端口状态 XE "查看全体端口状态" 
在“视图”文本菜单里选择“查看全体端口状态”，就可如 <图片 3-12> 一样显示 0 ~ 255号的‘名称、电话号码、DEVICE 设置、通讯次数、代码不良次数、超时次数’等。

“查看全体端口状态”菜单中的按钮的 [image: image326.png]Wbl AR MG
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 按钮需在设置的通讯端口与电话处于连接状态(MODEM)时使用。
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<图片 3-12> “查看全体端口状态”屏幕的示例
3.3.2.6 网络内存服务器 XE "网络内存服务器" 
在“视图”文本菜单里选择“网络内存服务器”，就出现如 <图片 3-13> 一样的设置网络服务器的屏幕。 
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<图片 3-13> “网络内存服务器”屏幕的示例
“网络内存服务器”是通过‘连接 0 ~ 连接 255’的端口把通讯内存的内容直接输出到别的电脑的。
在 <图片 3-13> 选择‘连接号码’后，双击鼠标左键，就出现如 <图片 3-14> 一样的“设置与网络内存服务器连接”对话框，在此对话框设置‘网络内存服务器的连接方法、按照连接方法设置端口、延迟供给时间、每一回的供给个数’等。 
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<图片 3-14>“设置与网络内存服务器连接”对话框 
网络内存服务器和客户的通讯概念及设置方法，请参考第四章。
3.3.2.7 DLL 协议信息  XE "协议信息" 
在“视图”文本菜单里选择 DLL 协议信息，就可如 <图片 3-15> 一样显示现在已登记的通讯协议的文件名、协议、文件日期、文件大小、版本等。 
选择 <图片 3-15> 的 [image: image332.png]B2 AR



 按钮可更改在运行文件文件夹的下位文件夹——Protocol 文件夹的全体 DLL 协议。
如果安装程序后开发了新协议，就先把开发的 DLL 文件复制到运行文件文件夹的下位文件夹——Protocol 文件夹，然后按 [image: image333.png]B2 AR



 按钮登记新协议。
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<图片 3-15>“DLL 协议信息”对话框
3.3.3“设置”文本菜单  XE "“设置”文本菜单" 
	“设置”文本菜单里如 <图片 3-16> 一样有“全体设置”、“编辑器使用字体”、“ 设置调制解调器”的子菜单。
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<图片 3-16>“设置”文本菜单


3.3.3.1 全体设置  XE "全体设置" 

 XE "VipScan" 

 XE "SetVipScan" 
在“设置”文本菜单里选择“全体设置”，就出现如 <图片 3-17> 一样的对话框，可在此设置‘显示消息屏幕’、‘ 全体端口通讯的延迟时间’等通讯环境。 
<图片 3-17> 的‘多端口多任务’是有几个通讯端口时，在一个端口试图读取后设置的下一个端口是否读取的部分。XE"多端口多任务"
使用几个‘设置串行的端口’时使用‘多端口多任务’，就可使全体通讯速度加速。
而且‘手动/SetVipScan 时，Scan 次数’功能为了读取其他‘点’之前，先读取手动输出或以监控程序的脚本等设置的 ‘VipScan 点’而设置的。
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<图片 3-17> 设置全体“设置”对话框
3.3.3.2 编辑器使用字体  XE "编辑器使用字体" 
选择“设置”文本菜单里的“编辑器使用字体”，就可设置用来为设置协议的字体。
3.3.3.3 设置调制解调器  XE "设置调制解调器" 
选择“设置”文本菜单里的“设置调制解调器”菜单，就可设置连接到电话的调制解调器端口的初始化命令。
3.3.4 “窗口”文本菜单  XE "窗口文本菜单" 
“窗口”文本菜单如 <图片 3-18> 一样有“层叠、水平平铺、垂直平铺、 排列图标、退出、 关闭全屏显示”菜单及可选择已打开的窗口的子菜单。 

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能使用方法一样。
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<图片 3-18> “窗口”文本菜单
3.3.5 “帮助”文本菜单  XE "“帮助”文本菜单" 
“帮助”文本菜单如 <图片 3-19> 一样有“帮助、“帮助”的使用方法、系统信息”的子菜单。 
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<图片 3-19> “帮助”文本菜单
3.3.5.1 “帮助”
选择“帮助”文本菜单里的“帮助”或 F1 键，就可查看有关通讯程序等的“帮助”。
选择各对话框的“帮助”键也可查看“帮助”。
3.3.5.2 “帮助”的使用方法
选择“帮助”文本菜单里的“‘帮助’的使用方法”，就可查看从窗口提供的基本“帮助”的使用方法。

3.3.5.3 “系统信息”
选择“帮助”文本菜单里的“系统信息”，就可在如 <图片 3-20> 一样的对话框确认‘等待中的输出项’的个数和输出值等。 
‘等待中的输出项’不是在监控程序以手动控制、脚本等控制的点之中输出的项，而是在通讯程序中等待的项。
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<图片 3-20> “系统信息”对话框的示例
3.4 通讯设置的方法  XE "通讯设置的方法" 
通讯设置是指把现场设备与通讯程序之间的通讯设备、协议、读取方法等设置起来的设置。
3.4.1 设备  XE "设备" 
一般使用的通讯设备有串行的 (RS-232C、RS-485、RS-422)、网络(TCP/IP、UDP/IP)、电脑内部输入/输出卡、Field Bus、Profi Bus、OPC 或其他通讯格式。 
3.4.1.1 串行的  XE "串行的" 
串行的设备是一般用来为 COM 端口的设备，有 RS-232、RS-485、RS-422 等。
RS-232C 的通讯方式是距离超过15m时不太正确的，这时使用 RS-485 或 RS-422 通讯。
使用 RS-485、RS-422 通讯时，需使用通讯专用卡或 RS-232 To RS-485/RS-422 通讯转换器。
<图片 3-21> ~ <图片 3-23> 是进行 RS-232C 通讯时需要的 9pin、25pin 标准通讯电缆的结线图。
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<图片 3-21> RS-232C 9pin-25pin 通讯电缆结线图
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<图片 3-22> RS-232C 9pin-25pin 通讯电缆结线图
RS-232C 等串行的通讯电缆因机型连接方法不同而不一样，详细的电缆通讯方法，请参考各设备的使用说明书。 
串行的通讯是通讯程序与各设备的通讯速度（Baud Rate）、奇遇交验 位（Parity Bit）、数据位 （Data Bit）、停 位（Stop Bit）等相配时，即可正常运行的通讯。
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<图片 3-23> RS-232C 9pin-25pin 通讯电缆结线图
3.4.1.2 网络  XE "TCP/IP" 

 XE "UDP/IP" 
网络设备应该在电脑上安装着 LAN 卡或网络卡。

网络设备的通讯协议一般使用 TCP/IP、UDP/IP。
网络设备的 LAN 或网络通讯电缆结线，请参考网络设备说明书。
TCP/IP、UDP/IP 协议设置需要通讯设备的 IP 地址和服务段口。
3.4.1.3 电脑内部卡  XE "PC 内部卡" 

 XE "电脑内部卡" 
电脑内部卡是安装在电脑插槽（Slot）的数字/模拟的输入/输出卡（A/D D/A卡）。

有关电脑内部卡的设备，请再参考各制造企业提供的设置程序或使用说明书等后再设置。
3.4.1.4 Field Bus、Profi Bus  XE "Field Bus" 

 XE "Profi Bus" 

 XE "Field Bus" 

 XE "Profi Bus" 
以 Field Bus、Profi 或其他专用卡来通讯是一般把制造企业提供的专用卡安装在电脑来使用，也可以使用通讯转换器。
Field Bus、Profi Bus 等的通讯连接，请在参考制造企业提供的说明书后再设置。
3.4.1.5 OPC  XE "OPC" 
OPC 通讯是在窗口操作系统上的程序之间的相互通讯。 
OPC 通讯的结构是指在与 OPC 服务器程序和 OPC 客户主程序（OpcClient.exe）通讯过程中把数据传送到监控程序或通讯程序的结构。
OPC 服务器的使用方法，请参考 OPC 服务器程序的使用方法。

OPC 客户主程序，请参考有关的“帮助”后使用。
3.4.2 通讯设置  XE "通讯设置" 
通讯程序的结构是在任意设置的 000 ~ 255 号端口用开发的通讯驱动器与 PLC 及 控制器通讯的结构。

‘通讯设置’可用文本编辑，但在此说明的是在通讯程序中设置的方法。

选择通讯程序“文件”文本菜单里的“修改通讯端口”，就出现如 <图片 3-24> 一样的“选择通讯端口”对话框。  
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<图片 3-24> “选择通讯端口”对话框。  
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<图片 3-25> “编辑通讯文件”对话框
在 <图片 3-24> 对话框中选择要修改的通讯端口，就出现如 <图片 3-25> 的对话框，在此对话框中设置端口的使用与否、线索的使用与否、设备、协议的类型、读取方法等。 
<图片 3-25> 的“编辑通讯文件”对话框的各因子可如 <表 3-2> 那样设置。  
	编辑通讯文件的要素
	设置方法

	端口号码
	在“选择端口”设置的 0 ~ 255 号之间的端口号码。

	使用端口
	现在端口的使用与否

	使用线索
	线索的使用与否

	端口描述
	端口的描述。不用输入。

	读取周期
	对各个项的读取时间间隔按 mSec 单位输入。

	输出周期
	把在‘输出命令’缓冲区的命令的输出时间间隔以 mSec 单位输入。

	DEVICE
	输入通讯端口号码、TCP/IP address、通讯速度等。(请参考 3.4.2.1。)

	协议
	选择已制作的通讯协议。(清参考 3.4.2.2。)

	选项
	输入各协议要补充时需要的内容。

	WORD、FLOAT、DWORD、
STRING 内存的大小
	通讯内存的大小以数字输入。 

	读取超时 
	传送一个‘读取命令’后，到全部接受数据的最大时间。

	输出超时
	传送一个‘输出命令’后，到信号到达的最大时间。

	使用电话时，设置
	通过调制解调器读取远程的资料时设置。(请参考 3.4.2.3。)

	线路双重化
	基本线路的通讯错误时为了以预备线路通讯而设置。(请参考 3.4.2.4。)

	电脑双重化
	两台电脑以一个线路要监控时设置。(请参考 3.4.2.5。)

	设置读取方法
	把设备的特定领域以通讯内存读取的方法来设置。(请参考 3.4.2.6 。)


<表 3-2> “编辑通讯文件”对话框中的各要素设置方法
3.4.2.1 设置设备  XE "设置设备"   XE "DEVICE" 
设备按协议的类型可如 <表 3-3> 那样设置。 

	设备类型
	描 述 

	None
	主要用来为以电脑内部卡、Field Bus、Profi Bus 通讯。

	Com Port 
	最广泛使用的通讯方法，用来为 RS-232/422/485 通讯。

	Modem
	用来为一般的调制解调器 (专用线调制解调器以 Com Port 来使用 ) 的通讯操作。

	TCP/IP, UDP/IP
	用来为 LAN 线路等的网络通讯。

	TeleDevice
	使用 Modem-Device 格式的设备时使用。

	NetClient
	通讯程序成为网络客户用来为网络中机器时使用。

	共享内存
	通过通讯程序与用户一起制成的程序来设置的共享内存操作。


<表 3-3> 按协议的类型设置设备
按 <图片 3-25> 的‘设备’输入编辑器旁边的 [image: image345.png]


 按钮，就出现如 <图片 3-26> 一样的“设置端口设备”对话框。 
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<图片 3-26> “设置端口设备”对话框 
在 <图片 3-26> 对话框里的‘Tx 流控制、Rx 流控制、RTS/DTR 延迟退出时间、RTS/DTR 延迟开始时间’的功能一般在 485 通讯时使用，在‘设备’中选择 TeleDevice 时，按‘设置 TeleDevice’的 [image: image347.png]


 按钮来输入‘初始化命令、连接命令、Connect 信号超时’。

TeleDevice 是一种在与串行的(RS-232C/422/485)通讯连接时，为把初始化命令、连接命令发给通讯设备（无线电发射机）的设备。

如果通讯程序与 OPC 客户通讯时，就可使用共享内存，共享内存的公享名输入在 OPC 客户程序设置的名内。
3.4.2.2 设置协议  XE "设置协议" 
	在〈图片 3-25〉的“编辑通讯文件”对话框中按‘协议’输入编辑器后边的 [image: image348.bmp] 按钮，就出现如〈图片 3-27〉一样的‘协议’列表，在此设置要使用的‘协议’。 

在 <图片 3-27> 列表中没有的协议可以开发协议的工具包(TOOL KIT)制作 DLL 文件而使用或者跟开发社联系后可添加。
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<图片 3-27> ‘协议’列表的示例


3.4.2.3 使用电话时的设置  XE "使用电话时的设置" 
选择“编辑通讯文件”对话框中 [image: image350.png]


 按钮，就可在 <图片 3-28> 一样的对话框中设置要连接的电话号码、连接周期、连接时间、自动连接与否等。 
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<图片 3-28> “使用电话时的设置”对话框
“使用电话时的设置”是把 MODEM1 ~ MODEM256用来为通讯设备时的设置。
如果在“使用电话时的设置”设置了‘连接周期60分钟、连接时间60秒、自动连接’，通讯程序就反复往60分钟一次要连接的电话号码打电话进行通讯，60秒（一分钟）后挂电话。
3.4.2.4 线路双重  XE "线路双重" 
“设置线路双重”是一种所设置的基本设备（线路）在被设置为‘自动切换条件’时设置预备设备及使协议通讯的设置。
在“编辑通讯文件”对话框中‘线路双重’选择‘使用双重’后按 [image: image352.png]WE.



 按钮，就出现如 <图片 3-29> 一样的对话框。 

在 <图片 3-29> 对话框中设置‘自动切换条件’、要使用的‘预备设备’、‘预备协议’等，就可使用“线路双重”。 
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<图片 3-29> “线路双重”对话框
3.4.2.5 电脑双重 XE "电脑双重" 
在“编辑通讯文件”对话框中选择‘电脑双重’后按 [image: image354.png]WE.



 按钮，就出现如 <图片 3-30>一样的对话框。
在 <图片 3-30> 对话框中设置‘使用线索’与否、‘对方电脑的信息’、‘切换条件’等，就可使用“电脑双重”。 
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<图片 3-30> “设置电脑双重”对话框的示例
“电脑双重”是两个电脑以一个线路监控时使用的，现在连接的电脑在‘切换条件’时，就可使其它系统通讯。这时，不直接通讯的系统通过在“设置电脑双重”设置的 IP 地址、 服务端口发送或接受通讯数据。 
3.4.2.6 设置读取方法 XE "设置读取方法" 
以通讯内存读取设备的特定领域的方法是选择“编辑通讯文件”对话框中 [image: image356.png]


 按钮来输入（会按协议类型不支持。）或直接输入到下边的‘编辑’领域内。

‘设置读取方法’是将 READ(FLOAT, DWORD, STRING)、设备的‘站’号码、各领域的内存类型、开始读取的地址、保存通讯程序的内存的位置、读取的大小的顺序，像下列的示例一样输入。 
	输入的列)
	READ, 255, DI,  2,  2,  2,

	
	FLOAT, 255, AI, 14, 58, 4, 

	
	DWORD, 255, AI,  0, 0, 4,

	
	...


像上列的示例一样可把要读取的 PLC 或控制器的地址继续排列，但是这部分会因‘通讯协议的类型’而改变。
‘设置读取的方法’的 READ 命令是把已读取的数据保存到 WORD 内存，就是说 FLOAT 命令保存到 FLOAT 内存、DWORD 命令保存到 DWORD 内存、STRING 命令保存到 STRING 内存。
3.5 通讯状态信号  XE "通讯状态信号" 
通讯程序是与监控程序连接来运行的，可用通讯状态信号把现在的通讯状态显示在监控程序。 
通讯状态保存到通讯程序的 SYSTEM 内存时，可在监控程序内以模拟标记/数字标记来确认。

将通讯程序的现在的通讯状态用数字输入标记显示的时候，像 <表 3-4> 一样的方法可设置‘端口’、‘地址’。 

	端     口
	500
	端口号码 + 500, (Port 为1号时，501)

	地      址
	0000
	ON 时，通讯正常。OFF 时，通讯不正常。


<表 3-4> 为确认通讯状态的输入标记设置要素
<表 3-5> 是保存到 SYSTEM 内存的主要通讯状态的状态信号地址及内容。

	端口
	地址
	操   作
	备   注

	500 +

端口号码
	0000
	ON-正常、OFF-不正常
	通讯超时时，立刻反映

	
	0001
	ON-正常、OFF-不正常
	通讯超时连续发生5次时，立刻反映。

	
	0002
	ON-正常、OFF-不正常
	通讯超时连续发生10次时，立刻反映。

	
	0003
	ON-正常、OFF-不正常
	通讯超时连续发生20次时，立刻反映。

	
	0004
	ON-正常、OFF-不正常
	通讯超时连续发生30次时，立刻反映。

	
	0010
	ON-在电话连接
	显示电话的连接与否

	
	0020
	ON-预备 Device, 
OFF-基本 Device
	使用线路双重选项时，显示现在使用中的 Device状态。

	
	0030
	ON-超时、OFF-正常
	输入时发生超时的话，便显示 ON。

	
	0031
	ON-代码不良、OFF-正常
	输入时通讯不良的话，便显示 ON。

	
	0040
	ON-识别对方的服务器,
OFF-不能确认对方的服务器
	使用 PC 双重时识别对方的服务器

	
	0041
	ON-此电脑成为 Master
	使用 PC 双重时此电脑为 Master。

	
	0042
	ON-对方的电脑成为 Master
	使用 PC 双重时对方的电脑为 Master。

	
	0043
	ON-在此电脑发生超时
	使用 PC 双重时，此电脑的超时发生与否。

	
	0044
	ON-在对方的电脑发生超时
	使用 PC 双重时，显示对方电脑的超时发生与否。


<表 3-5> 保存到 SYSTEM 内存的主要通讯状态的状态信号地址及内容
<表 3-6> 是通讯成功率及失败率的地址和内容。 
	端 口
	地 址
	内   容
	备   注

	500 +

端口号码
	0005
	通讯成功率
	成功率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值

	
	0006
	通讯失败率
	失败率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值

	
	0007
	基本 Device 通讯成功率
	成功率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值

	
	0008
	预备 Device 通讯成功率
	失败率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值


<表 3-6> 保存到 SYSTEM 内存的通讯成功率及失败率的地址和内容
<表 3-7> 是调制解调器连接及预备/基本设备的地址和内容。 
 XE "调制解调器连接" 

 XE "预备/基本设备的切换" 
	端 口
	地 址
	Extra1
	输入值
	备   注   

	500 + 
端口号码
	0010
	#DO#
	以 ON / OFF 连接‘调制解调器连接及关闭’。
	Device=Modem 时

	
	0020
	
	以 ON / OFF 连接‘预备/基本设备连接’。
	


<表 3-7> 调制解调器连接及预备/基本设备的切换输出地址和内容

<  本页以下是空白。>
第四章 网络程序
 XE "网络" 

 XE "NETWORK" 
网络程序是使 AUTOBASE 监视的内容也可别的电脑上监视、控制的程序，构成 AUTOBASE 的基本网络系统元素有：网络内存服务器、网络内存客户、网络服务器、网络客户等。
4.1 网络内存服务器/客户  XE "网络内存服务器/客户"   XE "内存共享" 
网络内存服务器/客户是通过共享内存的方法构成网络系统。
网络内存服务器/客户的结构如 <图片 4-1> 每个网络内存服务器最多可以连接256个的客户。 
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<图片 4-1> 网络内存服务器/客户的构成图
4.1.1 设置网络内存服务器  XE "设置网络内存服务器" 
“设置网络内存服务器”可以使其他的电脑能够打开以通讯程序读取的通讯内存。

选择通讯程序的“视图/网络内存服务器”菜单，就出现如 <图片 4-2> 一样的“网络内存服务器的状态”的屏幕，在此设置网络内存服务器。 

[image: image358.png]AutoBase MWHIFER 9.2.0 - [FSAHESR]
IO NEY $E0 FOW® HHW

12 10 fE S5 ¥ 5 (TCP/IP Port:6001 listen)
1 2: fE S (TCPAP Port:6002 listen)





<图片 4-2>“网络内存服务器的状态”的屏幕
在 <图片 4-2> 选择在‘连接 0 ~ 连接 255’之间要的连接号码后，双击鼠标左键，就出现如<图片 4-3> 一样的“设置连接网络内存服务器”对话框。
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<图片 4-3> “设置连接网络内存服务器”对话框
网络内存服务器的连接方法可选择如 <图片 4-3> 的 NULL 调制解调器、TCP/IP 或 UDP/IP。

按照连接方法输入‘设置串行的端口、TCP/IP 及 UDP/IP 的服务端口号码，并设置‘延迟供给时间’、‘每一回的供给个数’。
4.1.2 设置网络内存客户  XE "设置网络内存客户" 
网络内存客户需用通讯程序的“编辑通讯文件”设置。 
设置时要选择通讯程序的“文件/修改通讯端口”，编辑通讯文件如示例 <图片 4-4>。 
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<图片 4-4> 网络内存客户的“编辑通讯文件” 
网络内存客户的设备是输入在服务器设置的连接方法(NULL 调制解调器、 TCP/IP、 UDP/IP中)和通讯速度、IP 地址、服务端口等，通讯协议设置为‘DLL-Network Client’，在读取领域只输入‘READ’一行。
而且在‘协议’的‘选项’只输入从服务器电脑要读取的通讯端口号码(0 ~ 255)，WORD、FLOAT、DWORD 内存按服务器设置的大小输入。 

如 <图片 4-4> 一样设置‘网络内存客户’，就可把服务器的通讯内存输出到客户，然后监控，客户可把控制命令传送到服务器，在服务器、客户系统设置成不同的标记后可进行多样化的监控、控制、设置警报、打印报表等。

4.2 网络服务器/客户的构成  XE "网络服务器的构成" 
网络服务器/客户可在单一或双重的环境上设置网络系统，可连接到一个网络服务器的客户最多为 256个。
<图片 4-5> 是网络服务器/客户的程序构成图。
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<图片 4-5> 网络服务器/客户的程序构成图
4.3 网络服务器  XE "Stand Alone"

 XE "Primary"

 XE "Secondary"
网络服务器可设置成单独服务器、双重基本服务器、双重辅助服务器。单独服务器是在只有一个服务器的情况下来使用，双重基本服务器和双重辅助服务器是服务器双重化，就是在系统已安装好的情况下，具有基本服务器和预备服务器两种服务器。
4.3.1 网络服务器的运行
在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择‘网络服务器’([image: image362.png]


)，就运行如 <图片 4-6> 一样的网络服务器程序。 

网络服务器跟监控程序一起登记在 Windows 的‘开始程序’，也可在监控程序中用脚本等运行。
网络服务器是由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成，一般使用快捷键。 
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<图片 4-6> 运行网络服务器程序的示例
4.3.2 每个文本菜单的功能概况  XE "文本菜单"
网络服务器的文本菜单里有“文件、视图、设置、窗口、帮助”等。 
4.3.2.1 “文件”文本菜单
“文件”文本菜单如 <图片 4-7> 一样有“将这电脑设置为活动服务器、将对方电脑设置为活动服务器、退出”菜单。 
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<图片 4-7> 网络服务器的“文件”文本菜单
“文件”文本菜单的“将这电脑设置为活动服务器”、“将对方电脑设置为活动服务器”是双重化网络，是在通讯状态正常的时候，使设置的服务器运行的命令。
选择“退出”文本菜单，就可关闭网络服务器程序。
4.3.2.2 “视图”文本菜单
“视图”文本菜单如 <图片 4-8> 一样有“查看服务器状态、系统内存状态、客户状态、查看通讯代码、 网络连接状态”等菜单。 
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<图片 4-8> 网络服务器的“视图”文本菜单
1) 查看服务器状态  XE "查看服务器状态"
选择“视图”文本菜单的“查看服务器状态”，就如 <图片 4-6> 一样显示网络服务器的连接状态、连接名、监控状态。 
2) 系统内存状态  XE "系统内存状态"
选择“视图”菜单的“系统内存状态”，就如 <图片 4-9> 一样显示网络服务器的双重连接状态、每个服务器的活动情况、网络连接节点 0~F(第16个节点)地址的连接状态等。
网络服务器的系统内存状态及内容像下列的 <表 4-1> 一样。
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<图片 4-9> 查看网络服务器的系统内存状态的示例
	地 址 
	内 容 
	备 注 

	0000
	在双重化系统 Primary, Secondary
服务器的连接状态
	1 = 已连接
0 = 未连接

	0001
	在双重化系统里，使我服务器活动。 
	1 = 活动, 

0 = 非活动

	0002
	在双重化系统里，使对方服务器活动。 
	

	0160 ~

016F
	网络连接 Node 0 的基本线路状态 
~

网络连接 Node F 的基本线路状态 
	1 = 连接,

0 = 不良

	0170 ~

017F
	网络连接 Node 0 的预备线路状态 
~

网络连接 Node F 的预备线路状态
	


<表 4-1> 网络服务器的系统内存状态地址和内容
3) 客户状态  XE "客户状态"
选择“视图”的“客户状态”，就可在如 <图片 4-10> 一样的屏幕中查看连接的客户的 IP 地址、连接状态、 发送的帧数/接收的帧数等。 
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 <图片 4-10> 查看“客户状态”的示例
4) 查看通讯代码  XE "查看通讯代码"
选择“视图”的“查看通讯代码”，就如 <图片 4-11> 一样可把从服务器发送的通讯代码和从各客户或其他服务器发送的通讯代码以发送代码和接受代码来区分后查看。 
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<图片 4-11> “查看通讯代码”的示例
5) 网络连接状态  XE "网络连接状态"
选择“视图”的“网络连接状态”，就如 <图片 4-12> 一样可查看在“设置网络连接”输入的各服务器及各客户的基本 IP、预备 IP 和连接状态。
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<图片 4-12> 查看“设置网络连接”的示例
4.3.2.3 “设置”文本菜单
	网络服务器程序的“设置”文本菜单如 <图片 4-13> 一样有“设置服务器、设置时间同步、设置网络连接”等菜单。 
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<图片 4-13> 网络服务器的
“设置”文本菜单


1) 设置服务器 XE "设置服务器"
在“设置”中选择“设置服务器”，就出现如 <图片 4-14> 一样的对话框，在此可以设置‘服务器名、服务器类型、自动服务器替换条件、设置端口、双重替换目录’等。 XE "替换条件"
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<图片 4-14> “设置服务器”对话框的示例
“设置服务器”的‘服务器名’是用英文、数字、韩文等输入的要使用为通讯的固有节点名，‘服务器类型’按照系统的安装状况可选择‘单独服务器、双重基本服务器、双重预备服务器’。‘自动服务器替换条件’和‘双重替换目录’是把服务器形态设置为双重基本服务器、双重预备服务器时所选择的设置，‘设置端口’是把用于服务器和客户之间的通讯用端口输入。
按照 <图片 4-14> 中 [image: image372.png]v BRI PLC_SCANPITF{ESS



 的选择与否设置网络服务器程序来是否共享通讯内存。
	参考)

	在一般的情况下，通讯内存通过通讯连接服务器/客户共享内存，网络服务器/客户是为服务器双重、标记的设置值、警报的同步化而使用。 
就是说通讯连接服务器/客户与网络服务器/客户同时使用而构成服务器、客户的系统。


2) 设置时间同步  XE "设置时间同步"
服务器/客户系统的时间设置同步或用户以手动同步，这就是时间同步。

选择“设置”中“设置时间同步”，就出现如 <图片 4-15> 对话框。 
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<图片 4-15> “设置时间同步” 对话框
在 <图片 4-15> 中选择‘这电脑设置为时间同步服务器’，然后设置‘同步周期（每天/每时间/每分钟）’，那么全体系统（服务器及客户）的时间按设置的时间与设置的服务器的时间同步。 

在 <图片 4-15> 按 [image: image374.png]


 按钮，全体系统的时间立即与现在服务器的时间同步。
3) 设置网络连接  XE "设置网络连接"
选择“设置”中“设置网络连接”菜单，就出现如 <图片 4-16> 对话框，在此输入连接的所有服务器/客户系统的基本 IP 地址和预备 IP 地址。
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<图片 4-16> “设置网络连接”对话框
在 <图片 4-16> 对话框选择 [image: image376.png]


 或 [image: image377.png]


 按奴，就出现如 <图片 4-17> 一样的“修改网络节点”对话框，在此设置网络节点的标题、基本 IP、预备 IP、PLC_SCAN 内存供给的使用与否等。
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<图片 4-17> ‘设置网络节点’对话框
“设置网络连接”是输入连接的所有服务器(包括自己的 IP 地址在内)、客户 IP 地址，就可与标记、警报、时间等同步。

而且自己电脑的 IP 地址是按 [image: image379.png]


 按钮来设置 。   XE "设置为本地"
4.3.2.4 “窗口”的文本菜单
	网络服务器的“窗口”文本菜单里如 <图片 4-18> 一样有“层叠”、“水平平铺”、“垂直平铺”、“排列图标”、“关闭”、“关闭所有窗口”子菜单。 

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能的使用方法一样。
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<图片 4-18> “窗口”文本菜单


4.3.2.5 “帮助”文本菜单
“帮助”文本菜单里有“关于程序”的子菜单，在此菜单可确认网络服务器的版本信息。
4.4 网络客户  XE "网络客户"
网络客户程序担当着与网络服务器连接后，解释从服务器传送的各种数据并把从监控程序等传送过来的控制命令传送到服务器的任务。
4.4.1 网络客户的运行
在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择‘网络客户’([image: image381.png]


)，就运行如 <图片 4-19> 一样的网络客户程序。 
网络客户程序可与监控程序一起登记在窗口的‘开始程序’来运行，也可在监控程序中用脚本等来运行。

网络客户由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成，一般使用快捷键。
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<图片 4-19> 运行“网络客户程序”的示例
4.4.2 每个文本菜单的功能概况  XE "文本菜单"
网络客户的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”。

4.4.2.1 “文件”文本菜单 
“文件”文本菜单里选择“退出”菜单，就可关闭网络客户程序。

4.4.2.2 “视图”文本菜单
	“视图”文本菜单如 <图片 4-20> 一样有“查看服务器状态”、“查看通讯代码”、“网络连接状态”菜单。

1) 查看服务器状态  XE "查看服务器状态"
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<图片 4-20> 网络客户的
“视图”文本菜单


在“视图”菜单中选择“查看服务器状态”，就能查看如 <图片 4-19> 一样连接的网络服务器的连接状态、连接名等。 
2) 查看通讯代码  XE "查看通讯代码"
选择“查看通讯代码”菜单，就如 <图片 4-21> 一样可把从客户传送过来的通讯代码和服务器或从别的客户传送过来的通讯代码以‘发送的代码/接受的代码’来区分后查看。

“查看通讯代码”菜单是在网络服务器及客户程序中使用的菜单。

[image: image384.png]RSES - [EEEAB] @@.‘
Houe NEW #AEC BOWw B

FERRE ERERE

A1) IPST>0003002F0000022 [192. 168.1.100<0003003000000218

b @ <aTn

A11 TP <GT000300300000021 |192. 168, 1. 897<STO0001005C0030NadaTyy

s @ 60, NodeNames=Serverl, Sarverdetive

11 TP GTO000300310000021 |1, PST0=0, APE=0, A¥=1, 160C ETX>

s @ 182, 168.1.1004T00003003100000218

511 TP GTOO000300320000021 |aTE)

s @ 192, 168.1.97<T000100500030NcdaTyy
60, NodeNames=Serverl, Sarverdctive
I, PST0=0, APE=0, A¥=1, 160D ETX
192, 168.1.97<ST>000100SE0030NadaTyy
60, NodeNames=Serverl, Sarverdective
I, PST0=0, APE=0, A¥=1, 160E ETR
142, 168.1.1006T00003003200000214
<aTn
192, 168.1.97<ST0001005F0030NadaTyy
620, NodeName=Serverl, Serverdctives
I, PST0=0, APE=0, A¥=1, 160F ETX

il





<图片 4-21> “查看通讯代码”的示例
3) 网络连接状态 XE "网络连接状态"
选择“视图”中“网络连接状态”，就可如 <图片 4-22> 一样查看在“设置网络连接”设置的各服务器/客户的基本 IP、预备 IP 及连接状态。 
“视图”中“网络连接状态”菜单是在网络服务器及客户程序中使用的菜单。
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<图片 4-22> “网络连接状态”的示例
4.4.2.3 “视图”文本菜单
	网络客户程序的“设置”文本菜单如 <图片 4-23> 一样有“设置客户”、“设置网络连接”、“其他设置”菜单。 
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   <图片 4-23> 网络客户程序的
“设置”文本菜单



1) 设置客户  XE "设置客户"
	选择“设置”中“设置客户”菜单，就出现如 <图片 4-24> 对话框，在此输入要与服务器等通讯的 UDP/IP、TCP/IP 通讯服务端口。

	[image: image387.png]



<图片 4-24> “设置客户”对话框


2) 设置网络连接 XE "设置网络连接"
选择“设置”中“设置网络连接”菜单，就出现如 <图片 4-16> 对话框，在此输入连接的所有服务器/客户系统的基本 IP 地址和预备 IP 地址。
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<图片 4-25> “设置网络连接”对话框
在 <图片 4-25> 对话框按 [image: image389.png]


 或 [image: image390.png]


 按钮，就出现“修改网络节点”对话框，在此设置‘网络节点的标题’、‘基本 IP’、‘预备 IP’、‘使用PLC_SCAN内存供给’等。

“设置网络连接”是输入连接的所有服务器、客户 IP 地址后可与标记、警报、时间等来同步。 XE "设置为本地" 
‘我的电脑’的（客户）IP 地址按 [image: image391.png]


  按钮来设置自己的 IP。 

“设置网络连接”菜单是在网络服务器及客户程序中使用的菜单。 
	3) 其他设置  XE "其他设置"
选择“设置”中“其他设置”，就出现如 <图片 4-26> 一样的对话框，在此设置标记的现在值和警报状态值的交换与否。

标记现在值的交换是具有把在连接的服务器的模拟/数字等的标记现在值与客户的标记现在值同步（一样的值）的功能。
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<图片 4-26> “其他设置”对话框


4.4.2.4 “窗口”的文本菜单
	网络客户中“窗口”文本菜单里如 <图片 4-27> 一样有“层叠”、“水平平铺”、“垂直平铺”、“排列图标”、“关闭”、“关闭所有窗口”子菜单。 

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能的使用方法一样。
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<图片 4-27> “窗口”
文本菜单


4.4.2.5 “帮助”文本菜单
“帮助”文本菜单里有“关于程序”的子菜单，在此菜单可确认网络客户的版本信息。
<  本页以下是空白。>
<  本页以下是空白。>
第五章 短信/留言管理器
 XE "短信/留言管理器" 

 XE "警报发生" 
需要用手机传达在监控程序发生的警报内容时所使用的程序，叫做“短信/留言管理器”。
因为“短信/留言管理器”需使用手机的 SMS(Short Message Service) 服务功能，所以在发送短信/留言时应该首先手机连接到电脑的‘串行的’或 USB 通讯端口。

但是使用留言时，系统首先应该连接到因特网。

<图片 5-1> 是运行“短信/留言管理器”的示例。 
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<图片 5-1> 运行“短信/留言管理器”的示例
5.1 “短信/留言管理器”的运行
在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择“短信/留言管理器”( [image: image395.png]


 )，既可运行“短信/留言管理器”。
结束所有编辑工作后，“短信/留言管理器”程序与监控程序一起登记在窗口的‘开始程序’，也可在监控程序里用脚本等运行。
5.2 全体图片的概述及快捷键的概述  XE "全体图片的概述及快捷键的概述"

 XE "全体图片的概述"
“短信/留言管理器”是由‘程序名的显示部分’、‘文本菜单’、‘窗口内部领域’、‘菜单按钮’等构成，使用一般的快捷键。

5.2.1 全体图片的概述
运行“短信/留言管理器”，就出现如 <图片 5-1> 一样的屏幕。 
5.2.1.1 显示程序名的部分
能够显示程序名是 Windows 的固有功能，
5.2.1.2 文本菜单  XE "文本菜单"
“短信/留言管理器”如“文件、视图、设置、窗口、帮助”等菜单一样用文本显示的部分称为文本菜单。 

选择‘文本菜单’的方法是先把鼠标的光标移至文本，然后按鼠标左键或键盘的‘ALT键’或‘F10键’，再用‘定向键’或‘ENTER键’选择您要的菜单。
5.2.1.3 菜单按钮  XE "菜单按钮"
在短信/留言管理器传送细目屏幕等的下用文本显示的按钮称为‘菜单按钮’。
5.2.1.4 上下文菜单按钮  XE "上下文菜单按钮"
在短信/留言管理器屏幕的右边的 [image: image396.png]


, [image: image397.png]LA B AR



 等按钮称为“上下文菜单按钮”。
5.2.1.5 窗口内部领域
窗口内部领域能够显示监控程序的内容，窗口内部领域会根据屏幕的类型、编辑方法等变动。

5.2.2 快捷键的概述 XE "快捷键"
在“短信/留言管理器”使用的快捷键如 <表 2-1> 一样。
	
	快捷键
	功能

	
	ENTER 
	用来为选择功能及确认菜单等。

	
	ESC 
	用来为取消功能及转到以前菜单。

	
	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向键) 
	用来为菜单之间的移动。

	
	ALT, F10 
	用来为转到文本菜单。

	
	SHIFT+F5 
	层叠 MDI 窗口的快捷键。

	
	CTRL+F4  
	关闭现在选定的 MDI 窗口的快捷键。

	
	PGUP, PGDN, 其他 FUNCTION 键
	根据各个屏幕别用。

	
	除此以外 Windows 基本快捷键
	Windows 基本功能快捷键


<表 5-1> “短信/留言管理器”的快捷键
5.3 每个文本菜单的功能概述  XE "文本菜单"
“短信/留言管理器”的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”。 
5.3.1 “文件”文本菜单
	“短信/留言管理器”的“文件”文本菜单如 <图片 5-2> 一样由“以非自动方式发送”、“短信发送测试”、“查看要发送的消息内容”、“退出”及现在已打开的窗口的菜单来构成。 

	[image: image398.png]UEBHHREE W

B )
SEEFRMERELTONE Q
B

1 SEEARE

2 BER

3 AP
v 4 WeRIRS SRS

2408





<图片 5-2> “短信/留言管理器”
中的“文件”文本菜单


5.3.1.1 以非自动方式发送短信  XE "以非自动方式发送短信"
选择文本菜单里的“以非自动方式发送”或上下文菜单按钮的 [image: image399.png]LA B AR



 按钮，就出现如 <图片 5-3>对话框。 
在 <图片 5-3> 选择要发送短信的用户后输入要发送的短信，再按 [image: image400.png]


 按钮就可以以非自动方式发送短信。 
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<图片 5-3> “以非自动方式发送”对话框
5.3.1.2 短信发送测试  XE "短信测试 "
	选择文本菜单里的“消息发送测试”，就出现如 <图片 5-4> 对话框。
在 <图片 5-4> 对话框输入‘警报优先权’、‘标记类型’、‘标记描述’、‘要发送的文章’后按 [image: image402.png]


 按钮，就可操作‘短信发送测试’。
“短信发送测试”是一种假设按‘警报优先权’、‘标记类型’、‘标记描述’、‘要发送的文章’发生警报，测试发送短信的功能。
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<图片 5-4> “短信发送测试”对话框


5.3.1.3 查看要发送的短信内容  XE "查看要发送的短信内容"
“查看要发送的短信内容”是把保存在内存的短信内容以顺序显示，也可删除特定的短信。

选择文本菜单的“查看要发送的短信内容”，就出现如 <图片 5-5> 一样的对话框，在此可确认要发送的短信内容并可删除特定的短信。
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<图片 5-5> “查看要发送的短信内容”对话框
5.3.1.4 退出  XE "退出"
选择文本菜单的“退出”，就可关闭“短信/留言管理器”。

5.3.1.5 已打开的窗口菜单  XE "已打开的窗口菜单"
选择“文件”文本菜单下的已打开的窗口菜单来可运行‘用户设置屏幕’、‘查看短信资料’、‘查看通讯代码’菜单。

5.3.2 “视图”文本菜单
	选择短信/留言管理器的“视图”文本菜单，就出现如 <图片 5-6> 一样的菜单。

“视图”文本菜单里有‘用户设置屏幕’、‘查看通讯代码’、‘短信发送细目’、‘Web服务传送状态’、‘转到监控程序’菜单。 
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 <图片 5-6>“短信/留言管理器”
的“视图”文本菜单


5.3.2.1 用户设置屏幕  XE "用户设置屏幕"
选择“视图”文本菜单的“用户设置屏幕”，就出现如 <图片 5-7> 一样的设置屏幕。

“用户设置屏幕”显示‘用户名’、‘手机号码’、‘状态’、‘再发送的次数’等。
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<图片 5-7> “用户设置屏幕”的示例
在 <图片 5-7> 选择特定的用户后双击鼠标左键，就出现如 <图片 5-8> 的“用户设置”对话框，在此设置‘用户使用与否’、‘用户名’、‘手机号码’、‘发送条件’、‘要发送短信的警报优先权顺序’、‘发送方法’等。

“短信/留言管理器”可设置最多能接受短信的 256 名的用户。
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<图片 5-8> “用户设置”对话框
5.3.2.2 查看通讯代码  XE "查看通讯代码"
在“视图”菜单选择“查看通讯代码”，就出现如 <图片 5-9> 一样的“查看通讯代码”的屏幕。 
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<图片 5-9> “查看通讯代码”的屏幕
“查看通讯代码”的屏幕分为‘发送的代码’窗口、‘接收的代码’窗口区分，发送系统设置为直接连接（‘串行的’等）时，就可查看与手机发送及接受的通讯代码。

“查看通讯代码”是以16进制、ASCII、10进制格式查看的，选择‘暂停’按钮可暂时停止“查看代码”。 XE "‘发送的代码’窗口" 

 XE "‘接收的代码’窗口" 
5.3.2.3 短信发送细目
 XE "短信发送细目" 
在“视图”菜单选择“短信发送细目”，就出现如 <图片 5-10> 一样的“查看按日期发送的短信细目”的屏幕。 
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<图片 5-10> “视图”中"发送短信的细目"的屏幕
选择"发送短信的细目"屏幕的 [image: image410.png][Dell



 菜单按钮，就可删除在指定日期内发送短信的细目，

选择 [image: image411.png]1TED



 菜单按钮，就可打印在指定日期内发送短信的细目。

而且选择菜单按钮的 [image: image412.png]


，就可设置要打印的字体类型和大小等。

5.3.2.4 Web服务传送状态  XE "Web服务传送状态"
在“视图”菜单选择“Web服务传送状态”，就出现如 <图片 5-11> 一样的“Web服务传送状态”的屏幕。 
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<图片 5-11> “Web服务传送状态”的屏幕
<图片 5-11> 的站点名是在“设置/设置传送系统”中设置的为发送 Web 服务短信的基本/预备站点。
5.3.2.5 转到监控程序  XE "转到监控程序"
在“视图”菜单选择“转到监控程序”，就可把窗口中心移动到监控程序或运行监控程序。

5.3.3 “设置”文本菜单
	“短信/留言管理器”的“设置”文本菜单如 <图片 5-12> 一样有“用户设置”、“设置警报优先权”、“要发送的短信格式”、“设置发送系统”、“设置”等。 
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<图片 5-12>“短信/留言管理器”
的“设置”文本菜单


5.3.3.1 用户设置 XE "用户设置"
在“设置”菜单选择“用户设置”，就可打开如 <图片 5-13> 一样显示256个人的用户名和设置状态的对话框。

在 <图片 5-13> 选择用户后双击鼠标左键或按 [image: image415.png]


 按钮，就出现如 <图片 5-8> 一样的“为了用户设置选择用户”对话框，在此设置‘用户使用与否’、‘用户名’、‘手机号码’、‘发送条件’、‘要发送短信的优先权顺序’等。 
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<图片 5-13>“为了用户设置选择用户”对话框
5.3.3.2 设置警报优先权  XE "设置警报优先权"
在“设置”文本菜单选择“设置警报优先权”，就可打开如 <图片 5-14> 一样按各用户设置警报优先权的对话框。
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<图片 5-14> “设置警报优先权”对话框
如果发生在监控程序中设置的警报优先权的警报，也在 <图片 5-14> 的对话框设置着特定用户的警报优先权（按用户设置 DI 标记值也成为 ON ）的话，短信管理器就把短信发送到有关用户的手机。
5.3.3.3 要发送的短信格式  XE "要发送的短信格式"
在“设置”文本菜单选择“要发送的短信格式”，就出现如 <图片 5-15> 一样的可对话框，在此设置要发送的短信格式。
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<图片 5-15>“要发送的短信格式”对话框
‘要发送的短信格式’有基本设置和用户设置两种，基本格式以时间、标记描述、短信顺序进行来设置，用户设置把短信内容编辑部分的各按钮和送到编辑框的短信直接输入而设置。

要发送的短信输入方法，请参考“帮助”等后设置。

5.3.3.4 设置发送系统  XE "设置发送系统"
在“设置”文本菜单选择“设置发送系统”，就出现如 <图片 5-16> 一样的可对话框。
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<图片 5-16>“设置发送系统”对话框
在 <图片 5-16> 将‘短信的发送方法’、‘通讯端口/速度’、‘网络连接’、‘ Web 服务’等设置后设置短信发送系统。短信管理器的发送方法可设置为：直接连接、Web 服务、传输到服务器（服务器/客户结构）。
5.3.3.5 设置  XE "设置"

 XE "再发送的次数"

 XE "发话方的电话号码"
在“设置”文本菜单选择“设置”，就出现如<图片 5-17> 一样的对话框。

在 <图片 5-17> 的对话框设置短信系统的‘重新连接的次数’、‘延迟时间’、‘超时’、‘能发送的最多文字数’、‘短信的发送格式’、‘发话方的电话号码’、‘手机机型’等。

一般不输入‘发话方的电话号码’或输入连接到系统的手机号码。
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<图片 5-17> “设置”对话框
5.3.4 “窗口”文本菜单  XE “窗口”文本菜单"
	“窗口”文本菜单里如 <图片 5-18> 一样有“层叠”、“水平平铺”、“垂直平铺”、“排列图标”、“关闭”、“关闭所有窗口”子菜单。 

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能的使用方法一样。
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<图片 5-18> “窗口”文本菜单


5.3.5 “帮助”文本菜单  XE "“帮助”文本菜单 "
“帮助”文本菜单里有“短信/留言管理器？”的副菜单，在此菜单可确认“短信/留言管理器” 的版本信息。
<  本页以下是空白。>
第六章 行式打印管理器
 XE "行式打印管理器 " 

 XE "警报发生" 
行式打印管理器能够把在监控程序中发生的警报直接输出到打印机端口而打印出来，大部分使用点阵打印机。

<图片 6-1> 是运行“行式打印管理器”的示例。
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<图片 6-1> 运行“行式打印管理器”的示例
6.1 行式打印管理器的运行
在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择“行式打印管理器” ([image: image423.png]


)，既可运行“行式打印管理器”。

结束所有编辑工作后，“行式打印管理器”与监控程序一起登记在窗口的‘开始程序’，也可在监控程序里用脚本运行。
6.2 全体图片及快捷键的概述  XE "全体图片及快捷键的概述"
行式打印管理器是由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成。

行式打印管理器的窗口内部领域如 <图片 6-1> 一样显示行式打印管理器的设置状态和剩下的要打印的警报个数等。

在行式打印管理器使用的快捷键如 <表 6-1> 一样。 
	快捷键
	功能

	ENTER
	用来为选择功能及确认菜单等。

	ESC : 
	用来为取消功能及转到以前菜单。

	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向键)
	用来为移动窗口内部的位置或用来为移动菜单之间的位置。

	ALT, F10 
	用来为转到文本菜单。

	ALT+F4 
	关闭程序

	Windows 基本快捷键
	Windows 基本功能快捷键的功能。


<表 6-1> 行式打印管理器的快捷键概述
6.3 每个文本菜单的功能概述  XE "文本菜单"
行式打印管理器的文本菜单里有“文件”、“设置”、“帮助”。

6.3.1 “文件”文本菜单
行式打印管理器的“文件”文本菜单里有“退出”子菜单。

选择“退出”菜单，就可关闭行式打印管理器。

	6.3.2 “设置”文本菜单
行式打印管理器的“设置”文本菜单如 <图片 6-2> 一样有“设置打印端口”、“设置打印间隔”、“警报按类型设置控制命令”子菜单。 
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<图片 6-2> 行式打印管理器的
“设置”文本菜单


6.3.2.1 “设置打印端口”
选择“设置”的“设置打印端口”菜单，就出现如 <图片 6-3> 一样的“设置打印端口”对话框。

在 <图片 6-3> 可设置‘打印与否’、‘打印日期方式’、‘打印端口’、‘计时器’的发生时间等。
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<图片 6-3> 行式打印管理器的“设置打印端口”的对话框
6.3.2.2 设置打印间隔  XE "设置打印间隔"
选择“设置”的“设置打印间隔”菜单，就出现如 <图片 6-4> 一样的“设置打印间隔”对话框。

打印的‘调整间隔模式’有‘默认’、‘自定义’两种设置方式，基本格式以日期、时间、标记、标记描述、消息顺序等设置打印的时间间隔，‘自定义’是把要打印的内容直接输入到 [image: image426.png]AR



, [image: image427.png]Az



, [image: image428.png]i)



, [image: image429.png]


, [image: image430.png]


, [image: image431.png]


, [image: image432.png]


 按钮及编辑框而设置打印的时间间隔。

选择 <图片 6-4> 的 [image: image433.png]


 按钮，把‘调整间隔模式’设置成‘自定义’时即把打印间隔内容更改为默认格式。
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<图片 6-4> 行式打印管理器 的“设置打印间隔”对话框
6.3.2.3 警报按类型设置控制命令  XE "警报按类型设置控制命令"
按警报类型的不同打印颜色（使用彩色打印机时）或更改字体、文本的大小等时可在‘警报按类型设置控制命令’对话框中设置打印机的控制命令。

选择“设置”中的“警报按类型设置控制命令”菜单，就可在如 <图片 6-5> 一样的对话框中设置“警报按类型设置控制命令”。
控制命令的输入方法，需参考所购买打印机的打印机控制命令说明部分后使用。
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<图片 6-5> “警报按类型设置控制命令”对话框
6.3.3 “帮助”文本菜单
行式打印管理器的“帮助”文本菜单里有“关于程序”子菜单。

选择“关于程序”，就可确认行式打印管理器的版本等。
<  本页以下是空白。>
第七章 监视器
 XE "监视器" 
监视器是一种由于程序错误、系统不稳定等原因关闭程序时，为了使特定程序再运行的程序。

<图片 7-1> 是运行监视器的示例。
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<图片 7-1> 运行监视器的示例
7.1 运行监视器
在 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择‘监视器’([image: image437.png]


)，既可运行监视器程序。 

结束所有编辑工作后，“监视器”登记在窗口的‘开始程序’，也可在监控程序里用脚本运行。
7.2 全体图片及快捷键的概述  XE "全体图片及使用键的概述"
监视器是由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成。

监视器如 <图片 7-1> 一样显示用来为监视器的程序名、设置值、现在值、程序的开始时间、功能的使用与否等。

在监视器使用的快捷键如 <表 7-1> 一样。
	快捷键
	功能

	ENTER
	用来为选择功能及确认菜单等。

	ESC : 
	用来为取消功能及转到以前菜单。

	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向键)
	用来为移动窗口内部的位置或使用为移动菜单之间的位置。

	ALT, F10 
	用来为转到文本菜单。

	ALT+F4 
	关闭程序

	Windows 基本快捷键
	Windows 基本功能快捷键的功能。


<表 7-1> 监视器的快捷键概述
7.3 每个文本菜单的功能概述  XE "文本菜单"
监视器的文本菜单里有“文件”、“视图”。

7.3.1 “文件”文本菜单
监视器的“文件”文本菜单里有“退出”子菜单，选择“退出”菜单，就可关闭监视器。
7.3.2 “视图”文本菜单
监视器的“视图”文本菜单如 <图片 7-2> 一样有“日志文件”、“隐藏”子菜单。
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<图片 7-2>“监视器”文本菜单
7.3.2.1 日志文件
选择“视图”中的“日志文件”，就可在如 <图片 7-3> 一样的记事本中查看监视器程序的日志信息。
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<图片 7-3> 监视器“日志文件”屏幕的示例
7.3.2.2 隐藏
选择“视图”中的“日志文件”菜单，就可隐藏监视器程序。

隐藏监视器程序后，想再查看的话，选择 Windows 的通知区域的 [image: image440.png]


 图表。
7.4 上下文菜单  XE "上下文菜单"
选择登记在监视器的程序后按鼠标右键就出现如 <图片 7-4> 一样的“运行选择的程序”、“属性”上下文菜单。
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<图片 7-4> 监视器的上下文菜单
7.4.1 运行选择的程序
按上下文菜单的“运行选择的程序”，既可运行登记在监视器的各个程序。

7.4.2 属性
选择上下文菜单的“属性”，就出现如 <图片 7-5> 一样的“修改属性”对话框，在 <图片 7-5> 中可设置监视器功能的使用与否、限制时间。
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<图片 7-5> 监视器的“修改属性”对话框
<  本页以下是空白。>
<  本页以下是空白。>
第八章 运行程序
 XE "运行程序"运行程序是一种具有将资料保存到数据库、DB 累计、共享服务器等功能的程序，<图片 8-1> 是运行程序的默认屏幕。 
[image: image443.png]



<图片 8-1> 运行程序的默认屏幕
8.1 运行程序的运行
在 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择“运行程序” ([image: image444.png]


)来运行。 

“运行程序”可登记在窗口的‘开始程序’来运行或用监控程序的脚本来运行。
8.2 全体图片及快捷键的概述  XE "全体图片及使用键的概述"
运行程序由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成，一般使用快捷键。
在运行程序中使用的快捷键如 <表 8-1> 一样。
	快捷键
	功能

	ENTER
	用来为选择功能及确认菜单等。

	ESC : 
	用来为取消功能及转到以前菜单。

	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向键)
	用来为移动窗口内部的位置或用来为移动菜单之间的位置。

	ALT, F10 
	用来为转到文本菜单。

	ALT+F4 
	关闭程序

	Windows 基本快捷键
	Windows 基本功能快捷键的功能。


<表 8-1> 运行程序的快捷键概述
8.3 每个文本菜单的功能概述   XE "文本菜单"
运行程序的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“帮助”。
8.3.1 “文件”文本菜单
运行程序的“文件”文本菜单里有“退出”子菜单，选择“退出”菜单，就可关闭运行程序。
8.3.2 “视图”文本菜单
	运行程序的“视图”文本菜单如 <图片 8-2> 一样有“DB累计”、“共享服务器状态”子菜单。
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<图片 8-2> 运行程序的
“视图”文本菜单


8.3.2.1 DB 累计
DB 累计是一种把在运行程序里保存为数据资料的去年、今年、上个月、这月、昨天、今天、前一个小时、现在的累积值显示的功能。

选择“视图”中 “DB 累计”菜单，就可如 <图片 8-3> 一样查看对登记在列表的 DB 累计值。
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<图片 8-3> “视图”中的 DB 累计对话框
选择 <图片 8-3> 的“文件/设置列表”，就出现如 <图片 8-4> 对话框，在此可以添加、删除显示为 DB 累计的资料。
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<图片 8-4> “设置 DB 累计列表”对话框
在 <图片 8-4> 中选择 [image: image448.png]


 按钮，就出现如 <图片 8-5> 一样的对话框。
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<图片 8-5> “添加DB累计列表”对话框
在 <图片 8-5> 中选择‘保存目录’和‘保存 目录’内的‘累计标记’，便添加了 DB 累计，‘保存目录’、‘累计标记’是在“设置/数据库”菜单设置的目录和标记。

在 <图片 8-4> 选择 [image: image450.png]


 按钮后可删除设置的 DB 累计目录。

8.3.2.2 共享服务器的状态
共享服务器是一种为共享以网络连接的系统之间的现在值数据而设置的。

选择“视图”中的“共享服务器状态”菜单，就可如 <图片 8-6> 一样查看与 Web 服务器/客户、网络服务器/客户系统连接的 IP 和 发送的帧数/接收的帧数等。

用来为共享服务器的服务端口在“设置/共享服务器”菜单中设置。
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<图片 8-6> “视图”中“共享服务器状态”对话框
8.3.3 “设置” 文本菜单
	运行文件的“设置”文本菜单如 <图片 8-7> 一样有“数据库”、“设置 Excel 路径”、“共享服务器”子菜单。
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<图片 8-7> 运行文件的
“设置”文本菜单


8.3.3.1 数据库
“设置/数据库”菜单里有“连接字符串”、“保存列表”。

1) 连接字符串  XE "连接字符串" 
数据库连接字符串即 DSN(Data Source Name) 是把监视的资料保存到数据库或为了用数据表报表等打开的设置。

选择“设置/数据库/连接字符串”菜单，就出现如 <图片 8-8> 一样的“设置数据库连接字符串”的对话框，在此可以添加、修改、删除用来为保存到数据库等的连接字符串。

[image: image453.png]RESEEEETTS





<图片 8-8> “设置数据库连接字符串”对话框
选择 <图片 8-8> 的 [image: image454.png]


, [image: image455.png]2.



 按钮，就出现如 <图片 8-9> 一样的对话框，在此可以添加、修改连接字符串。

在 <图片 8-8> 选择 [image: image456.png]


 按钮来可删除特定的连接字符串。

输入在 <图片 8-9> 的连接字符串，请参考图片上的连接字符串示例或各数据库的使用说明书等后使用。
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<图片 8-9> “数据库”中的“添加/修改连接字符串”对话框
2) 保存列表  XE "保存列表" 
保存列表是一种为了把监视资料按设置的时间周期保存到设置的连接字符串的数据库的菜单。

选择“设置/数据库/保存列表”，就出现如 <图片 8-10> 一样的对话框。
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<图片 8-10> “设置”中的“设置保存列表”对话框
选择 <图片 8-10> 的 [image: image459.png]


, [image: image460.png]2.



 按钮，就出现如 <图片 8-11> 一样的对话框，在此可以添加、修改保存列表。

在 <图片 8-10> 选择 [image: image461.png]


 按钮来可删除保存列表。
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<图片 8-11> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘保存列表’
<图片 8-11> 是“设置保存目录的项目”对话框的‘保存列表’，输入如 <表 8-2> 一样的内容。

	保存列表
	描述

	标题
	用数字、英文输入保存列表名。

	D S N
	在组合框选择数据库连接字符串设置的连接字符串。

	表
	输入把资料保存到数据库的表名。 

	保存周期
	资料的保存周期是以 m Sec 单位设置，一般按一分钟、一个小时等输入。

	使用保存时点的时间
	保存资料以保存时点为基准保存。 
例) 在12点到13点以内的资料一般在13点保存，所以保存为13点资料。

	与双重化服务器联动保存
	把监视/控制系统构成为双重，只有一个数据库服务器的话，设置为只让主服务器保存资料。

	关联建立
	设置把设置的保存周期的高位时间单位的数据库关联建立。
例) 如果保存周期为一分钟，关联建立时间资料的话，按一分钟单位的周期保存监视资料，换个时间 ( Hour ) 的话，把一个小时的资料保存在关联建立表。


<表 8-2> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘保存列表’内容
在“设置保存目录的项目”对话框中选择‘日期列’，就出现如 <图片 8-12> 一样的对话框，在此输入‘日期列名’、‘ Millisec 列名’。
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<图片 8-12> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘日期列名’
在“设置保存目录的项目”对话框选择‘标记列表’，就出现如 <图片 8-13> 一样的对话框 。
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<图片 8-13> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘标记列表’
在 <图片 8-13> 中选择 [image: image465.png]


 按钮，就出现“选择标记”对话框，在此选择保存到数据库的标记，即可添加一个标记名与列名一样的保存列表。

选择添加的保存列表能修改列名、要保存的资料类型，资料类型可在‘瞬时值（模拟、数字）’、‘最小值（模拟）’、‘最大值（模拟）’、‘累计值（模拟）’、‘平均值（模拟）’、‘On 时间（数字）’、‘Off 时间（数字）’之中选择。

8.3.3.2 设置 Excel 路径
“设置 Excel 路径”是设置脚本和数据表报表等使用的 Excel 程序的路径的菜单。

选择“设置/ 设置 Excel 路径”，就出现如 <图片 8-14> 的对话框，在此输入设置的 Excel 运行文件的路径 。
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<图片 8-14> “设置 Excel 路径”对话框
8.3.3.3 共享服务器
共享服务器是为共享以网络连接的系统之间的现在值等数据库而设置的。
选择“设置”的“设置共享服务器”，就出现如 <图片 8-15> 一样的对话框，在此键入使用在共享服务器的共享端口（服务端口）号码。

共享服务器的连接状态可在“视图/共享服务器状态”菜单确认。
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<图片 8-15> “设置共享服务器”对话框
8.3.4 “帮助”文本菜单
运行程序的“帮组”文本菜单里有“帮助”子菜单。

选择“帮助”子菜单 ，就可查看有关运行程序等的帮助。

<  本页以下是空白。>
 第九章 为连接到 Web 服务器的设置
 XE "为连接到 Web 服务器的设置"Web 服务器是在因特网/Intranet也可监视/控制在自动化现场监视的状况的程序。

以 Web 服务器的网络是以提供服务的服务器和可连接到服务器监视/控制的 Web 客户来区分的。

‘为连接到 Web 服务器的设置’是设置为与服务器连接并监视/控制的客户的系统。

※ 参考) 用连接到 Web 服务器来监视/控制的‘Web 客户’的使用方法跟监控程序大部分一样，请参考监控程序的说明部分或帮助后使用。

9.1 系统要求
连接到 Web 服务器的 Web 客户要求如 <表 9-1> 一样的系统环境。
	系    统   :
	奔腾四代容 1.8G 以上。512M 以上的主存储器。 
200MB 以上的辅助存储器(HDD) 等。

	操作系统   :
	WINDOWS 98/me/2000/XP/Server2003 以上的操作系统。
(建议 2000/XP 以上的操作系统).

	.NET Framework 1.1 以上。

	微软公司的 Internet Explorer浏览器 6.0 以上。.


<表 9-1> Web 客户的系统要求
9.2 .NET Framework 的设置  XE ".Net Framework"
Web 服务器/客户是 Microsoft 社的 .Net 为基础开发的，需把 .NET Framework 1.1 以上设置在 WINDOWS 98/me/2000/XP/Server2003 以上的操作系统(建议 2000/XP 以上的操作系统)。

.NET Framework 1.1 可通过下列的站点下载或 CD 等安装。
    ( 从 Microsoft 社的站点免费下载后安装。
    ( 从 autobase.biz 下载后安装。
    ( 运行提供的程序 CD 的 REDIST\DotNetFramework_1_1\dotnetfx.exe 来安装。
9.3 安全设置  XE "安全设置"
在 Web 客户运行 Web 服务器提供的服务内容或为监视/控制操作而登记在程序集信任或受信任的站点。

※ 注意) 在 Microsoft 社的 .Net 运行的因特网程序基本上需要安全设置。

9.3.1 登记在受信任的站点 
为登记在受信任的站点而设置如下。 
( 调整 .NET 安全性
( 受信任的站点登记在 Internet Explorer 浏览器。 
9.3.1.1 调整 .NET 安全性  XE "调整 .NET 安全性"
	安装 Microsoft 社的 .NET Framework后，选择控制面板/管理工具(98/me的话，程序/管理工具)，就添加了 Microsoft 社的 .NET Framework 向导(Wizards)。
运行在管理工具项的 Microsoft 社的 .NET Framework 向导(Wizards)，就出现如<图片 9-1> 一样的窗口。
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<图片 9-1> “.NET 向导”的窗口


	※ 参考)  
	在韩文窗口把 <图片 9-1> 的各个项用英文显示时，从 WINDOWS Update 站点下载并设置 Microsoft .NET Framework 版本 1.1 韩文包，就用韩文显示。 


在 <图片 9-1> 选择‘调整 .NET 安全性’，就出现如 <图片 9-2> 的对话框。 
在 <图片 9-2> 选择‘对此计算机进行更改’后按 [image: image469.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-3> 的对话框。 
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<图片 9-2> “安全性调整向导”的‘安全策略’对话框  XE "安全调整"
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<图片 9-3> “安全性调整向导”的‘调整安全级别’对话框
在 <图片 9-3> 的‘调整安全级别’中选择‘受信任的站点’后在‘为该区域中的程序集选择信任级别’选择‘完全信任’，再按 [image: image472.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-4> 一样的屏幕。 
在显示设置的安全级别等的 <图片 9-4> 的对话框按 [image: image473.png]


 按钮，就结束‘调整 .NET 安全性’操作。
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<图片 9-4> “安全性调整向导”的‘正在完成向导’对话框
9.3.1.2 将受信任的站点登记在 Internet Explorer 浏览器  XE "登记受信任的站点"
在 .NET Framework 向导调整安全后运行 Internet Explorer浏览器选择“工具/Internet 属性”，就出现设置“Internet 选项”对话框。 
选择“Internet 选项”对话框的‘安全’，就出现如 <图片 9-5> 一样的对话框。 
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<图片 9-5> Internet Explorer 浏览器的“Internet 选项”对话框的‘安全’ 
在 <图片 9-5> 的对话框中选择‘受信任的站点’后按 [image: image476.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-6>的对话框。
[image: image477.png]LR ST . RE PSR
AL RE

ZFREF SR P @)
e 16512

Fs @)
Bttp:/fwwn. demo. autobase biz

Betp: /. demo?. autobase. biz
Retp://127.0.0.1

CIHRE PSS BRI BRIE https:)





<图片 9-6> Internet Explorer 浏览器的“可信站点”的对话框
在 <图片 9-6> 输入要登记的站点 IP 或站点名后按 [image: image478.png]


 按钮，以受信任的网站登记在Internet Explorer浏览器。 
注意) 一般在 <图片 9-6> 以‘受信人的网站’ 登记时，不选择‘对该区域中的所有站点要求服务器验证’( [image: image479.png][ hZE i papi ik & ERIBE BRIT (https:) G)



 ) 。
9.3.2 Assembly 信任   XE " Assembly 信任"
设置 Microsoft .NET Framework 选择控制面板/管理工具(98/me的话，程序/管理工具)，就添加了 Microsoft .NET Framework 向导(Wizards)。
运行管理工具的 Microsoft .NET Framework 向导(Wizards)，就出现如 <图片 9-1> 一样的窗口。 
在 <图片 9-1> 选择‘信任程序集’，就出现如 <图片 9-2> 的对话框。
在 <图片 9-2> 的对话框中选择‘对此计算机进行更改’后按 [image: image480.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-7> 的对话框。
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<图片 9-7> “信任程序集”的‘选择程序集’对话框
在 <图片 9-2> 输入要信任的程序集路径或 URL 后按 [image: image482.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-8> 一样的对话框。 
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<图片 9-8> “信任程序集”的‘选择信任对象’对话框
在 <图片 9-8> 选择‘具有相同的程序集公钥的所有程序集’并不选择‘包括版本号’后按[image: image484.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-9> 的对话框。 
如果选择‘包括版本号’，就可在 Web 客户监视/控制设置的版本。
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<图片 9-9> “信任程序集”的‘选择最低信任级别’对话框
在 <图片 9-9> 选择‘完全信任’后按 [image: image486.png]


 按钮，就出现如 <图片 9-10> 的对话框。 
在显示设置的程序集信任级别等的 <图片 9-10> 的对话框按 [image: image487.png]


 按钮，就结束程序集信任安全调整。
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<图片 9-10> 信任程序集的“正在完成向导”对话框
<  本页以下是空白。>
<  本页以下是空白。>
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脚本
37

脚本
76

警报
70

警报按类型设置控制命令
176

警报窗口图形对象
22

警报发生
157, 173

警报事件窗口
72

客户状态
143

快捷键
7, 110, 159

连接字符串
100, 189

列表框
28

模拟输出
51

模拟输入
40

模拟四角形的图形对象
10

模拟文本图形对象
10

模拟旋转图形对象
13

模拟元的图形对象
11

模拟状态图形对象
12

内存共享
135

其他设置
98, 154

曲线图形对象
36

全体设置
120

全体图片的概述
108

全体图片的概述
6

全体图片的概述
158

全体图片的概述及快捷键的概述
6, 108, 158

全体图片及快捷键的概述
174

全体图片及使用键的概述
180, 186

日期图形对象
37

日志
74

上下文菜单
182

上下文菜单按钮
158

设备
123

设置
94, 170

设置 Excel 路径
99

设置打印间隔
176

设置调制解调器
121

设置读取方法
131

设置发送系统
169

设置服务器
146

设置警报颜色
96

设置警报优先权
168

设置客户
153

设置全体警报
94

设置设备
128

设置时间同步
147

设置使用字体
95

设置网络连接
148, 153

设置网络内存服务器
136

设置网络内存客户
138

设置为本地
149, 153

设置协议
129

时间间隔
33

时钟图形对象
36

使用电话时的设置
129

使用颜色
95

使用中的全体颜色
95

视图的文本菜单
93

输出虚拟的
114

数据库
100

数字动画图形对象
15

数字输出
62

数字输出按钮
19

数字输出操作
14

数字输入
54

数字四角形标记
16

数字文本标记
17

数字圆图形对象
16

四角形图形对象
34

替换条件
146

通讯内存
78

通讯设置
126

通讯设置的方法
123

通讯状态信号
132

图片图形对象
32

图片文件图形对象
20

图形对象的扩展功能
37

图形模块
8

图形模块图形对象
21

退出
89, 114, 162

退出程序
93, 114

退出程序的权限
93

椭圆图形对象
35

网络
135

网络服务器的构成
139

网络客户
150

网络连接状态
145, 152

网络内存服务器
117

网络内存服务器/客户
135

为连接到 Web 服务器的设置
197

位图
20, 21, 32

文本菜单
7, 88, 109, 111, 141, 150, 158, 160, 175, 180, 186

文件文本菜单
88

系统内存状态
142

线路双重
130

详细查看模拟输出
53

详细查看模拟输入
44

详细查看数字输出
64

详细查看数字输入
56

详细查看已登记的组
69

协议信息
119

新便笺
89

行式打印管理器
173

修改通讯端口
111

需要控制
80

选择模块按钮
17

要发送的短信格式
168

一年的计划表
83

一行文本图形对象
34

已打开的窗口菜单
162

以非自动方式发送短信
160

隐藏模块按钮
18

用户
97

用户设置
167

用户设置屏幕
162

用开始程序运行
6

与按钮有关的图形对象
17

与模拟有关的图片图形对象
9

与数字有关的图片标记
14

预备/基本设备的切换
133

圆角四角形图形对象
36

阅读便笺
90

运行
93

运行程序
1, 5, 185

运行程序的概述
1

运行监控程序
5

再发送的次数
170

诊断模拟倾向
46

诊断数字倾向
58

直线图形对象
35

转到监控程序
166

资料管理
96

字符串标记
65

自动打印报表
102

组合框
28

组图形对象
37
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